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Elintarvikemyymälöissä käytettävillä kylmäkalusteilla on merkittävä vaikutus sisäilman
kosteuteen ja lämpötilaan. Erityisesti avoimissa kalusteissa tapahtuu ilman sekoittu-
mista kalusteen ja myymälän sisäilman välillä kalusteissa käytetyistä ilmaverhoista huo-
limatta. Rakennusten suunnittelussa käytettävät energiankulutusta ja sisäilman laatua
mallintavat simulaatiomallit yleistyvät jatkuvasti, mutta kylmäkalusteiden vaikutuk-
selle ei ole olemassa yleisessä käytössä olevaa valmista mallia.
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia elintarvikemyymälän kylmäkalusteiden vai-
kutusta myymälän sisäilman kosteuteen ja lämpötilaan simuloimalla. Työssä vertail-
tiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta myymälästä saatua mittausdataa erilaisilla si-
mulointimalleilla laskettuihin tuloksiin. Työssä on käytetty kolmea erilaista simulointi-
mallia: yhtä aiemmin määritettyyn kondensaation muodostumisnopeuden funktioon
perustuvaa mallia sekä kahta muuta mallia, joiden kondensaation muodostumisno-
peuden funktiot luotiin tätä työtä varten saadun mittausdatan perusteella. Kaikissa
kolmessa simulointimallissa pidettiin muut arvot samoina, joten tulokset kertovat kon-
densaation muodostumisnopeuden funktion vaikutuksesta simulointituloksiin.
Työn tuloksena saatiin kaksi uutta kondensaation muodostusmisnopeuden funktio-
ta, jotka kuvaavat kylmäkalusteiden kondensaation muodostumisnopeutta uskotta-
vasti. Työ myös osoittaa, että aiemmin käytetty kondensaation muodostumisnopeu-
den funktio tuottaa uskottavia tuloksia. Samalla työ kuitenkin osoittaa simulointimal-
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Cooling cabinets used in grocery stores have signiﬁcant impact on indoor air humidity
and temperature. Mixing of indoor air and cool air in the cabinets happen especially
on open display cases despite of air curtains. Simulation models used to model energy
consumption and indoor air conditions in design of buildings are getting more com-
mon in the industry, but there is not a ready to use solution for modeling the impact of
cooling cabinets.
The main objective of this masters thesis was to investigate the impact of cooling cab-
inets on the surrounding air in a grocery store by simulation. Measurements done in
a grocery store located in Helsinki metropolitan area were compared to three differ-
ent simulation models. One of the simulation models was constructed using existing
functions for the rate of condensing in the cabinets and for the other two new func-
tions were created using the measurements available. Other variables were kept in
same values in the models so that the effect of differing condensation functions would
be clear.
The thesis produced two new functions for simulating the condensing rate of cooling
cabinets. The new functions provide convincing results. The thesis also provided infor-
mation about the existing condensation rate function, which proved to provide good
results. On the other hand the thesis poits out how difﬁcult it is to form new simulation
models and points out the hardships for future studies on the same subject.
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Tämä diplomityö on tehty Hepacon Oy:lle tavoitteena kehittää toimiston käyttämiä si-
mulointimalleja ja testata olemassa olevia. Kiitän Hepaconin energiasuunnittelija Juuso
Uotilaa ohjauksesta sekä opastuksesta IDA ICE -simulointiohjelman sielunelämään
sekä Hepaconia diplomityöaiheesta.
Kiitos työni tarkastajalle yliopistonlehtori Seppo Syrjälälle, joka pyytämästäni yllättä-
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11. JOHDANTO
Rakentamisessa käytettävät enegia- ja olosuhdesimuloinnit yleistyvät jatkuvasti. Si-
mulointimalleja käytetään niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Simulointimal-
lien yleistymisen syynä on osaltaan rakentamismääräykset, jotka vaativat kesäajan jääh-
dytystä käytettäessä dynaamista laskentaa, joka käytännöllisesti katsoen on toteutet-
tavissa ainoastaan simuloimalla ja osaltaan se, että niin uudis- kuin korjausrakenta-
misessakin halutaan optimoida energiankulutusta ja hankintakustannuksia sekä var-
mistua sisäilman laadusta valmiissa rakennuksessa. Nykyaikaisilla tietokoneilla raken-
nuksen energia- ja olosuhdesimulointi on suhteellisen nopeaa ja kustannustehokas-
ta, mutta johtuen alan nuoresta iästä on simulointimalleissa vielä paljon kehitettävää.
Tämä pätee erityisesti erikoisempiin kohteisiin tehtäviin simulointeihin, sillä valmii-
ta malleja ei välttämättä ole käytössä lainkaan. Tutkimustyötä riittää vielä pitkälle tu-
levaisuuteen, sillä simulointimallit perustuvat pohjimmiltaan matemaattisiin mallei-
hin, joita voidaan aina kehittää tarkemmiksi. Rakennusalalla laajasti käytetty IDA ICE -
simulointiohjelma mahdollistaa mallien räätälöinnin suurella tarkkuudella, joka mah-
dollistaa suunnittelutoimistoille omien mallien kehittämisen. Tämä diplomityö keskit-
tyy tarkastelemaan kylmäkalusteiden vaikutusta myymäläolosuhteisiin ja näiden vai-
kutusten simulointiin.
Myymälässä käytettävien kylmäkalusteiden kylmä ilma pääsee sekoittumaan myymä-
län sisäilman kanssa, joka kuormittaa kylmäkalusteita ja vaikuttaa lämmönsiirtimien
pinnalle muodostuvan kondensaation kautta myymälän ilmankosteuteen sekä viilen-
tää myymälän sisäilmaa. Kylmäjärjestelmän kokoonpanosta riippuen myös lauhdu-
tuslämmöllä voi olla vaikutusta sisäilman lämpötilaan, sillä omakoneellisissa lauhdu-
tuspiirittömissä järjestelmissä lauhdutus tapahtuu suoraan myymälätilaan. Lauhdu-
tuksen tapahtuessa myymälätilaan on lämmönsiirrinten pinnoille tapahtuvalla ilman-
kosteuden kondensoitumisella lämmittävä vaikutus myymälään, sillä ilmankosteuden
kondensoituminen ei vaikuta jäähdytettävän ilman lämpötilaan, mutta kondensoitues-
saan vesi luovuttaa kylmäaineeseen lämpöä, joka vapautetaan lauhduttimessa. Tarkan
simulointimallin aikaansaamiseksi kaikki nämä tekijät ja niiden väliset riippuvuudet
tulee ottaa huomioon.
Kylmälaitteiden höyrystimien pinnalle kondensoituvan ja jäätyvän veden määrään vai-
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kuttavia tekijöitä, jään vaikutusta kylmälaitteen suorituskykyyn ja ilmankosteuden kon-
densoitumisen vaikutusta myymälän sisäilman laatuun on tutkittu aiemminkin. Jatku-
vasti yleistyvien kylmälaitteisiin asennettavien lasiovien vaikutusta energiankulutuk-
seen on tutkittu Faramarzi ym. toimesta, josta on julkaistu artikkeli ASHARAE Tran-
sactions -julkaisussa [1]. Kondensaation muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä
on tutkittu erityisesti sulatusjärjestelmien ohjauksen kehittämiseksi. Sulatusjärjestel-
mien ohjauksesta on julkaistu mm. Tassou ym. [2] ja Datta ym. [3] [4] julkaisemia tut-
kimuksia. Aihetta on tutkittu myös suomalaisissa opinnäytetöissä: Erkki Karjalainen
kehitti diplomityössään Datta ym. julkaiseman neuroverkoilla ohjattavaa sulatusjäre-
jestelmää käsittelevän tutkimuksen tulosten pohjalta funktion, joka mallintaa kylmä-
laitteisiin muodostuvan kondenssin muodostumisnopeutta sekä kylmälaitteiden vai-
kutusta myymälän sisäilman lämpötilaan [5] [3]. Tätä Karjalaisen kehittämää funktiota
on käytetty tämän työn vertailufunktiona.
Tämä diplomityö koostuu teoreettisesta osasta, taloteknisiä järjestelmiä ja kylmälait-
teita esittelevästä osasta sekä varsinaista tutkimusta käsittelevästä osasta. Teoreettises-
sa osassa esitellään fysikaalista perustaa, jolle kylmälaitteiden ja ilmankäsittelylaittei-
den toiminta perustuu. Kappaleissa 3 ja 4 esitellään työn kannalta relevantteja talo-
teknisiä järjestelmiä, käsitteitä ja erilaisia kylmälaitejärjestelmiä sekä niiden toiminta-
periaatteita. Kappale 5 esittelee tarkastelun kohteena olleen myymälän ja mittausjär-
jestelyt. Kappaleissa 6 ja 7 paneudutaan varsinaisiin päätavoitteisiin: Hepacon Oy on
käyttäynyt myymälöihin tehtävissä olosuhdesimuloinneissaan Erkki Karjalaisen diplo-
mityön [5] perusteella tehtyä simulointimallia, jonka antamia tuloksia verrattiin todel-
lisesta myymälästä saatuihin mittaustuloksiin. Mittaustulosten pohjalta luotiin kaksi
uutta mallia, joista saatuja tuloksia verrattiin mittaustuloksiin ja Karjalaisen luomaan
malliin. Kappaleessa 8 esitellään saadut simulointitulokset, tarkastellaan niiden uskot-
tavuutta sekä käydään läpi mahdollisia kehityskohteita jatkotutkimuksia varten.
32. TEOREETTINEN PERUSTA
Tarkasteltaessa ilmaa ja ilmankäsittelyä kosteuden ja lämpötilan näkökulmasta tar-
kastellaan termodynaamista systeemiä. Lämmitysjärjestelmissä lämpöä siirretään kor-
keammasta potentiaalista matalampaan hyödyntäen lämmön luonnollista virtausuun-
taa ja jäähdytysjärjestelmistä puhuttaessa tarkoitetaan usein järjestelmää, jossa läm-
pöä siirretään työn avulla matalammasta lämpötilasta korkeampaan lämpöpumpuin,
joskin myös vapaajäähdytysjärjestelmiä käytetään. Jäähdytyksen ja jäähdytykseen pe-
rustuvan kuivauksen energiankulutus perustuukin ennen kaikkea lämmön ja työn väli-
seen yhteyteen, joka voidaan yksinkertaistaen pelkistää energian säilymistä kuvaavaan
termodynamiikan ensimmäiseen pääsääntöön
dU = δQ+δW (2.1)
jossa dU on sisäenergian muutos, δQ systeemiin tuotu lämpö tai systeemin luovutta-
ma lämpö jaδW systeemiin tehty tai systeemin tekemä työ. Tässä luvussa tarkastellaan
ilmankäsittelyyn käytettävien järjestelmien fysikaalista perustaa.
2.1 Ilman sisäenergia ja entalpia
Ilman lämpötilaa tai kosteutta muutettaessa vaikutetaan aina ilman energiasisältöön:
käsiteltävä ilma toimii vuorovaikutuksessa ilmankäsittelylaitteiston kanssa ja luovut-
taa tai vastaanottaa energiaa ilmankäsittelyprosessista riippuen. Mitoituksen kannalta
on tärkeää tietää energiamäärä joka sitoutuu tai vapautuu ilman olosuhdemuutoksen
yhteydessä. Muutoksen tarkastelu energiasisällössä onkin tärkeässä asemassa suun-
nittelua tehtäessä. Systeemin energiasisältöä kuvaamaan on kehitetty termi sisäener-
gia, joka koostuu atomien liike-energiasta, atomien voimista suhteessa toisiinsa se-
kä atomien sisäisistä energioista. Sisäenergia määritellään jo aiemmin yhtälössä ( 2.1)
esitellyn termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön perusteella. Yhtälössä käytetty
merkintätapa lämmön ja työn muutokselle korostaa, että lämpö ja työ eivät ole tila-
suureita toisin kuin sisäenergia [6]. Systeemin sisäenergian muutoksen on oltava yh-
tä suuri kuin systeemin lämpöenergian muutoksen ja systeemiin tehdyn työn tai sys-
teemin tekemän työn summa, eli energian määrän on säilyttävä prosessissa vakiona.
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Systeemin absoluuttista sisäenergiaa ei käytännössä voida mitata, vaan sisäenergian
arvoista puhuttaessa puhutaan aina muutoksista sisäenergiassa. Sisäenergia on kui-
tenkin huono suure käytettäväksi sellaisenaan monessa sovellutuksessa, sillä se ei ota
huomioon ilmanpaineen ja muiden ulkoisten staattisten voimien vaikutusta systee-
miin. Tästä syystä käyttöön on otettu termi entalpia, joka ottaa huomioon systeemin
ottaman tilavuuden vallitsevassa paineessa. Entalpia on määritelty [7]
H =U +pV (2.2)
jossa H on entalpia [J], p on paine [Pa] ja V on tilavuus [m3].
Tarkasteltaessa entalpian muutosta differentiaalisesti ja sijoittamalla yhtälöön sisäe-
nergian määritelmä, saa yhtälö muodon
dH = dU +d(pV )= dQ+dW +pdV +V dp (2.3)
Tarkastellaan entalpianmuutosta avoimessa systeemissä lämpölaajenemisen tehdessä
työtä ilmanpainetta vastaan. Avoimessa systeemissä paineenmuutos on dp = 0 ja kaa-
sun lämpölaajenemisen tekemä työ ilmanpainetta vastaan on dW =−pdV . Näin ollen
yhtälö saa muodon
dH = dQ−pdV +pdV = dQ (2.4)
Huomataan, että entalpia on avoimessa vakiopaineessa toimivassa systeemissä saman
suuruinen siirtyvän lämpömäärän kanssa [8]. Tämä on erittäin oleellinen tulos kyl-
mälaitteiden lämmönsiirrinten tarkastelun kannalta, sillä kylmälaitteissa lämmönsiir-
timet toimivat avoimessa vakiopaineisessa tilassa.
Tuloksen ( 2.4) mukaan tiedetään, että entalpian muutos on sama kuin lämpömäärän
muutos. Lämpömäärä puolestaan voidaan jakaa tuntuvaan ja latenttiin lämpöön. Tun-
tuvalla lämmöllä tarkoitetaan lämpömäärää joka vaaditaan tutkittavan pisteen lämpö-
tilaan pääsemiseksi ja latentilla lämmöllä ilmassa olevan kosteuden höyrystymisläm-
pöä. Näin ollen lämpötilan ja kosteuden muutosta voidaan tarkastella erillään toisis-
taan. Koska ilman ja vesihöyryn seosta voidaan käsitellä alhaisessa paineessa ideaali-
kaasuna, voidaan lämpömäärän tuntuvan osan ominaisentalpia laskea kummallekin
kaasulle yhtälöllä




cp(T ) dT (2.5)
jossa h on ominaisentalpia [J/kg], T on lämpötila [K] ja cp on ominaislämpökapasi-
teetti vakiopaineessa [J/kg K].




cp(T ) dT (2.6)
jossa m on massa [kg].
Johtuen entalpian määrittelystä sisäenergian mukaan, ei entalpialla ole varsinaista nol-
lapistettä, vaan nollapiste tulee määritellä erikseen mikäli halutaan käyttää entalpiaa
itsenäisenä tilapisteenä eikä ainoastaan muutosta kuvaavana suureena. Tässä diplo-
mityössä ilman entalpian nollapisteeksi on valittu T = 273,15 K, x = 0 g/kg. Yhtälöllä
( 2.6) saadaan siis lasketuksi tuntuvan lämmön entalpia, mutta kokonaisentalpian las-
kemiseksi tulee ottaa huomioon myös latentti lämpö. Koska faasimuutokset eivät ole
sidoksissa lämpötilamuutoksiin vaan tapahtuvat vakiolämpötilassa, on latentin läm-
mön ominaisentalpia yksinkertaisesti aineominaisuus, joka on veden kondensoitumi-
selle ja höyrystymiselle 2501 kJ/kg [9] ja jäätymiselle 333,55 kJ/kg [10] referenssipisteel-
lä 0 °C. Kondensoitumisen ja jäätymisen entalpiat ovat siis
Hi =mI (2.7)
Hj =mJ (2.8)
joissa Hi on höyrystymisentalpia [J], I on höyrystymislämpö [J/kg], Hj on jäätymisen-
talpia [J] ja J on jäätymislämpö [J/kg].
Vesihöyryn kondensoitumisen aiheuttama latentti osa tulee ottaa ilman entalpiaa las-
kettaessa huomioon, sillä valitussa entalpian nollapisteessä kosteus x = 0 g/kg. Jää-
tymisen entalpiaa ei kuitenkaan huomioida, sillä entalpian nollapiste on tässä työssä
määritelty nestemäisen veden mukaan. Kostea ilma voidaan olettaa ideaaliksi seoksek-
si, jolloin entalpiat voidaan laskea yhteen ja näin ilman kokonaisentalpialle saadaan
yhtälö [11]
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jossa alaindeksi i viittaa ilmaan ja v veteen.
2.2 Ilmankosteus
Ilmankosteus voidaan ilmaista joko absoluuttisena tai suhteellisena ilmankosteutena.
Absoluuttinen ilmankosteus ilmaisee ilmassa olevan vesihöyryn absoluuttisen mää-
rän grammoina suhteessa kuivan ilman määrään ja sen yksikkö on käyttötarkoitukses-
ta riippuen joko gh/mi
3 tai gh/kgi, jossa alaindeksi h viittaa vesihöyryyn ja i ilmaan.
Suhteellinen ilmankosteus puolestaan kuvaa ilmassa olevan vesihöyryn määrää suh-
teessa suurimpaan mahdolliseen ilmankosteuteen. Suhteellinen ilmankosteus ilmais-
taan tyypillisesti prosentteina. Sekä absoluuttisella että suhteellisella ilmankosteudel-
la on omat käyttökohteensa ja riippuukin käyttötarkoituksesta kumpaa esitystapaa on
järkevää käyttää. Usein on myös tarpeellista muuntaa suhteellinen ilmankosteus abso-
luuttiseksi ilmankosteudeksi tai toisin päin. Absoluuttinen ilmankosteus saadaan las-
ketuksi suhteellisesta ilmankosteudesta ilmanpaineen ja vesihöyryn kyllästyspaineen
avulla käyttäen yhtälöä [12]





jossa x on absoluuttinen ilmankosteus [g/kg], φ on suhteellinen ilmankosteus [-] ja p ′h
vesihöyryn kyllästyspaine [Pa].





Vesihöyryn kyllästyspaineella tarkoitetaan vesihöyryn suurinta mahdollista osapainet-
ta, joka riippuu ilman lämpötilasta. Vesihöyryn osapaineen saavutettua kyllästysmis-
paineen alkaa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyä nesteeksi. Kyllästyspaine saadaan tar-
kimmin höyrytaulukoista, mutta se voidaan approksimoida käyttäen yhtälöä [11]
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p ′h(T )= p e11,78∗(T−372,79)/(T−43,15) (2.12)
Yhtälöstä ( 2.12) huomataan, että kyllästyspaine on riippuvainen ainoastaan lämpöti-
lasta T . Tämän perusteella on määritelty termi kastepistelämpötila, jolla tarkoitetaan
lämpötilaa jossa höyryn kyllästyspaine saavutetaan. Kastepistelämpötila on oleellinen
suure monessa sovellutuksessa, sillä pitämällä ilman ja pintojen lämpötila kastepiste-
lämpötilan yläpuolella voidaan varmistua siitä, ettei haitallista ilmankosuteden tiivis-
tymistä ala tapahtua. Tyypillisissä olosuhteissa päästään riittävään tarkkuuteen oletta-
malla ilma ideaalikaasuksi ja siten vesihöyryn osapaine ja kuivan ilman osapaine saa-
daan lasketuksi ideaalikaasun tilanyhtälöstä [13]







joissa ρ on tiheys [kg/m3], Ru on yleinen kaasuvakio [J/mol K] ja M on moolimassa
[kg/mol].
Ilman kokonaispaine saadaan laskemalla kuivan ilman ja vesihöyryn osapaineet yh-
teen Daltonin osapainelain mukaisesti.
2.3 Lämpöpumpun toimintaperiaate
Mekaaninen jäähdytysjärjestelmä perustuu vapaajäähdytystä lukuunottamatta aina läm-
pöpumppuun. Lämpöpumppua voidaan ajatella käänteisenä lämpövoimakoneena: läm-
pövoimakone muuntaa lämpöä työksi käyttämällä hyväkseen termodynamiikan toi-
sen pääsäännön mukaista lämmön luonnollista virtausta korkeammasta potentiaalis-
ta matalampaan kun taas lämpöpumppu siirtää lämpöä matalammasta potentiaalista
korkeampaan käyttäen työtä. Lämmön ja työn välistä suhdetta lämpövoimakoneessa
ja lämpöpumpussa on havainnollistettu kuvassa 2.1.
Lämpöpumput ja jäähdytyslaitteet perustuvat ilmastointi- ja kylmälaitejärjestelmis-
sä käytännössä aina höyryprosessille. Höyryprosessilla tarkoitetaan faasimuutokseen
perustuvaa prosessia, jossa höyrynä oleva kylmäaine puristetaan kompressorissa kor-
keaan paineeseen ja korkeassa paineessa oleva höyrystynyt kylmäaine lauhdutetaan
nesteeksi lauhduttimessa, jolloin kylmäaine luovuttaa lämpöä lämmitettävään tilaan.
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Kuva 2.1: Lämpövoimakoneessa ja lämpöpumpussa tapahtuvan lämpövirran ja työn suhde.
Kuvassa T > T0 ja Q >Q0 [12].
Kuva 2.2: Yksinkertaistettu kuva lämpöpumpun/jäähdytyskoneen kokoonpanosta ja tilapisteis-
tä p,h-diagrammissa. Pisteet: 1-2 puristus kompressorissa, 2-3 lauhdutus, 3-4 kuristus, 4-1 höy-
rystys.
Lauhtunut kylmäaine johdetaan lauhduttimesta kuristusventtiilin kautta höyrystimeen,
jossa kuristuksessa alempaan paineeseen saatettu kylmäaine höyrystyy sitoen lämpöä
jäähdytettävästä tilasta. Lämpöpumpun kokoonpanoa ja toimintaa on havainnollistet-
tu kuvassa 2.2.
Hyötysuhde määritellään lämpöpumpulle ja jäähdytyskoneelle siirretyn lämmön ja käy-
tetyn työn suhteena. Lämpöpumpussa siirretyn lämmön arvona käytetään lämpöä, jo-
ka voidaan käyttää korkeammassa potentiaalissa olevan tilan lämmittämiseen ja jääh-
dytyskoneessa käytetään lämpöä joka siirretään pois matalammasta potentiaalista. Toi-
mintaperiaatteeltaan lämpöpumppu ja jäähdytyskone ovat siis sama asia ja ne eroavat
2.4. Entalpian ja kosteuden laskenta käytännön sovellutuksissa 9
toisistaan ainoastaan käyttötarkoitukseltaan. Hyötysuhdetta kutsutaan lämpöpumpus-
sa lämpökertoimeksi θ ja jäähdytyskoneessa kylmäkertoimeksi . Englanninkielinen
termi molemmille hyötysuhteille on COP eli coefﬁcent of performance, jota näkee käy-




Lämpötilojen avulla voidaan laskea Carnot-prosessiin perustuen suurin mahdollinen







joissa θ on lämpökerroin [-] ja  on kylmäkerroin [-].
2.4 Entalpian ja kosteuden laskenta käytännön sovellutuksis-
sa
Ilmankäsittelyn energiankulutusta laskettaessa ja mitoitusta tehtäessä ollaan ennen
kaikkea kiinnostuttu entalpiamuutoksesta entalpian absoluuttisten arvojen sijaan. En-
talpianmuutos raitisilman ja sisäänpuhallusilman välillä koostuu lämpötilamuutok-
sesta ja ilmassa olevan kosteuden tiivistymisestä, eli jo aiemmin mainituista tuntuvas-
ta ja lantentista osasta. Näin ollen sisäänpuhallusilman entalpiamuutoksen laskemi-
seksi on tiedettävä ilman lämpötilanmuutos ja kosteuden muutos. Koska käsiteltävä
ilma liikkuu jatkuvana virtana, on mielekästä käyttää massan yksikkönä massavirtaa.
Yhtälöstä ( 2.6) saadaan muokattua raitisilman ja sisäänpuhallusilman lämpötilamuu-
toksen entalpiaeron yhtälöksi
ΔHT = (m˙i cp,i +m˙vcp,v )ΔT (2.19)
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jossa m˙ on massavirta [kg/s].
Latentin lämmön osuus entalpiamuutoksesta on suhteellisen suuri vaikka kondensoi-
tuvan veden massa olisikin vähäinen veden suuren höyrystymislämmön vuoksi. Sijoit-
tamalla ilmassa olevan kosteuden massavirran muutos yhtälöön ( 2.7) saadaan kon-
densoituvan ilmankosteuden vaikutus entalpiaan
Hk =Δm˙I (2.20)
Ilman entalpianmuutoksen lisäksi jäähdytyspatteria kuormittaa myös kondensoitu-
neen veden jäätyminen mikäli lämmönsiirtimen pintalämpötila on alle 0 °C. Ilmas-
tointikoneiden lämmönsiirtimissä ei yleensä käytetä niin alhaisia lämpötiloja, että kon-
densoitunut vesi jäätyisi, mutta kylmäkalusteissa joudutaan vaadittuihin alhaisiin läm-
pötiloihin pääsemiseksi käyttämään lämmönsiirtimissä niin alhaisia lämpötiloja, että
lähes kaikki kondensoituva vesi jäätyy lämmönsiirtimen pinnalle. Muokkaamalla yh-
tälö ( 2.8) muotoon
Hj =Δm˙J (2.21)
saadaan laskettua jäätymisen entalpia.
Yllä esitettyjen yhtälöiden lisäksi ilman tilapisteet voidaan myös lukea kuvaajasta tai
taulukosta. Erilaisia taulukoita ja kuvaajia löytyy monista lähteistä paperisena ja säh-
köisenä. Eräs vakiintunut tapa esittää kostean ilman entalpian, kosteuden ja lämpöti-
lan riippuvuus toisistaan on h,x-piirros. H,x-piirroksen käyttäminen vaatii vakioilman-
paineen ja koska taloteknisissä järjestelmissä paineen vaihtelu on suhteellisen vähäis-
tä voidaan h,x-piirrosta pitää riittävän tarkkana. Yleisesti käytössä oleva h,x-piirros on
laadittu siten, että y-akselin suuntaisesti kuljettaessa absoluuttinen kosteus pysyy va-
kiona ja x-akselin suuntaisesti kuljettaessa lämpötila pysyy vakiona, joten tilamuutos-
ten lukeminen kosteuden tai lämpötilan funktiona on helppoa. H,x-piirroksen periaa-
te on esitetty kuvassa 2.3. H,x-piirroksen lisäksi on olemassa erilaisia taulukoita jois-
ta ominaisuudet voidaan lukea melko tarkastikin riippuen tarkkuudesta jolla tauluk-
ko on laadittu. Piirrosten tai taulukoiden käyttäminen yhtälöiden sijaan on monessa
yhteydessä järkevää, sillä lukeminen taulukosta tai piirroksesta on nopeaa ja laskuvir-
heen riski poistuu. Piirroksen etuna on lisäksi se, että prosessien hahmottaminen on
selkeää. Tästä syystä myös tässä työssä on käytetty h,x-piiroksia havainnollistamaan
laitteiden toimintaa. Tietokoneistumisen myötä nykyään käytetään useasti sähköisiä
taulukoita niiden tarkkuuden ja joustavuuden vuoksi. Sähköisen taulukon avulla voi-
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Kuva 2.3: Kostean veden h,x-piirroksen periaatekuva [14]. tkuiva = kuivalämpötila, tma¨rka¨ =
märkälämpötila, h = entalpia, φ = suhteellinen kosteus, x = absoluuttinen kosteus.
daan tarkastella suurtakin datajoukkoa helposti, erilaisten graaﬁen tekeminen tieto-
konepohjaisesti on helppoa ja datan käyttö laskennassa voidaan automatisoida. Tässä
diplomityössä on käytetty Cool Prop -ohjelmaa ilman ja vesihöyryn tilapisteiden mää-
rittämiseen. Cool Prop ohjelmistosta on saatavana Excel-plugin, jonka avulla tauluk-
koon syötetyn mittausdatan perusteella voidaan suoraan hakea tarvittavat ilman omi-
naisuudet Excel-funktiona.
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3. SISÄILMASTO JA SISÄILMAN HALLINTA
Sisäympäristöllä ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta se voidaan esimerkiksi jakaa
neljään osaan seuraavalla tavalla: rakennukseen itseensä, sisäilmastoon, akustiikkaan
sekä valaistukseen. Tämän diplomityön kannalta ei ole mielekästä keskittyä käsitte-
lemään muita osa-alueita kuin sisäilmaston käsitettä, joka puolestaan voidaan jakaa
sisäilmaan, lämpöoloihin ja puhtauteen. [15]
3.1 Sisäilma
Sisäilmalla on merkittävä vaikutus terveyteen ja pitkäaikainen altistuminen huonol-
le sisäilmalle voi johtaa pahoihinkin terveydellisiin ongelmiin. Sisäilman laatuun vai-
kuttavat mm. ilmassa olevat hiukkaset, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilidioksidipi-
toisuus ja ilmankosteus. Riittävä ilman vaihtuminen parantaa viihtyvyyttä ja vaikuttaa
lisäksi positiivisesti ihmisten terveyteen vähentämällä sairaan rakennuksen oireyhty-
män oireita, tartuntatautien leviämistä, astmaa ja allergioita poistamalla ei-toivottuja
yhdisteitä ja hiukkasia ilmasta [16]. Ilmanlaadun tarkkailuun hyviä mittareita ovat il-
mankosteus, lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus, sillä kaikkia kolmea arvoa on verrat-
tain helppo mitata ja arvojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä myös muis-
ta sisäilman ominaisuuksista. Hiilidioksidipitoisuuden perusteella voidaan tarkkailla
ilman vaihtuvuutta tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä tai joissa säilytetään esimerkik-
si tuoretuotteita jotka soluhengittävät varastoitunakin [12]. Ilmanvaihtuvuudella voi-
daan vaikuttaa ilmassa olevien yhdisteiden, hiukkasten ja mikrobien määrään, jonka
lisäksi hiilidioksidilla itsellään on epätoivottojuja vaikutuksia sen pitoisuuden kasvaes-
sa liiaksi. Kauppakeskuksissa Hong Kongissa tehdyn tutkimuksen mukaan hiilidiok-
sidipitoisuuden ylittäessä arvon 1000 ppm alkavat ihmiset valittamaan mm. uneliai-
suudesta sekä silmien ja hengitysteiden ärsyyntymisestä. Tämä vaikuttaa negatiivises-
ti asiakkaiden ostoskäyttäytymiseen ja työntekijöiden tehokkuuteen, joten sisäilmaan
panostamisella on positiivinen vaikutus kaikkiin kaupan käyttäjiin [17].
Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan keinoja vaikuttaa tuloilman lämpötilaan ja
kosteuteen. Liian kuiva sisäilma altistaa limakalvojen ja ihon kuivumiselle ja liian kos-
tea sisäilma puolestaan aiheuttaa epämiellyttävänä koetun sisäilman lisäksi mikrobi-
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kasvustojen lisääntymistä ja pahimmillaan kosteuden tiivistymistä pinnoille ja raken-
teisiin. Lisäksi kosteus kuormittaa kylmälaitteita, sillä kostean ilman jäähdyttäminen
vie kuivaa ilmaa enemmän energiaa latentin lämmön takia, jonka lisäksi alhaisilla läm-
mönsiirrinten lämpötiloilla ilmankosteus alkaa jäätyä lämmönsiirrinten pinnoille hai-
taten lämmönsiirtoa.
3.2 Ilmanvaihtojärjestelmät
Nykyaikaiset standardit täyttävä ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen suhteellisen moni-
mutkaisen järjestelmän. Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan hyvin karkeasti jakaa esimer-
kiksi jakelusta vastaavaan kanavistoon ja ilmankäsittelystä vastaavaan ilmanvaihtoko-
neeseen. Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan varsinaista ilmankäsittelyä,
joten tämä kappale keskittyy tarkastelemaan ilmanvaihtokonetta ja sen komponentte-
ja. Tyypillinen ilmanvaihtokone koostuu sulkupelleistä, puhaltimista, lämmöntaltee-
notosta, suodattimista sekä lämmitys- ja/tai jäähdytyspatterista. Lisäksi ilmanvaihto-
koneissa on automaatiojärjestelmään kytkettyjä antureita ja säätölaitteita, joiden avul-
la koneen toimintaa voidaan tarkkailla ja ohjata ennalta määrätyn ohjelman mukaises-
ti tai käsin etäyhteyttä käyttäen.
3.2.1 Lämmöntalteenotto
Ilmanvaihtojärjestelmissä on poikkeustapauksia lukuunottamatta käytännössä aina käy-
tössä lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmöntalteenottojärjestelmät voidaan jakaa re-
kuperatiivisiin ja regeneratiivisiin lämmönsiirtimiin. Rekuperatiivisissa lämmönsiirti-
missä tulo- ja poistoilmavirrat eivät pääse sekoittumaan keskenään, joten niissä ei myös-
kään tapahdu kosteuden siirtymistä. Regeneratiivissa ilmanvaihtokoneissa tapahtuu
ilman sekoittumista, joka mahdollistaa kosteuden siirron mutta rajoittaa mahdollisia
käyttökohteita tuloilman laatuvaatimusten takia.
Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa poisto- ja tu-
loilmavirrat eivät saa sekoittua keskenään. Tällaisia tilanteita ovat tapaukset, joissa
rakennusmääräyskokoelman osan D2 määrittelemää luokan 3 poistoilmaa on yli 5%
kokonaispoistoilmavirrasta tai kun poistoilmavirrassa on luokan 4 poistoilmaa. Luok-
kaan 3 kuuluvat esimerkiksi WC- ja pesutilat ja luokkaan 4 vetokaapit, ammattimais-
ten keittiöiden kohdepoistot ja autotallit [18]. Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet voi-
daan jakaa edelleen levylämmönsiirtimiin ja nestekiertoisiin lämmönsiirtimiin. Levy-
lämmönsiirtimet ovat määrällisesti yleisimpiä lämmönsiirtimiä, sillä ne ovat edullisia
ja soveltuvat hygienisyytensä takia käytettäväksi yleisilmanvaihdossa. Levylämmön-
siirrin koostuu rinnakkain asetetuista ohuista metallilevyistä, joiden välissä tulo- ja
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Kuva 3.1: Ristivirta- (vasen) ja vastavirtalämmönsiirtimen (oikea) toimintaperiaate. Vastavir-
talämmönsiirtimessä tarkoituksena on kasvattaa matkaa jona ilmavirrat ovat vuorovaikutuk-
sessa. Hyötysuhde ristivirtalämmönsiirtimelle 60 - 65 % ja vastavirtalämmönsiirtimelle jopa yli
80 %.
poistoilma kulkevat. Levylämmönsiirtimet voidaan voidaan jakaa edelleen ristivirta-
ja vastavirtalämmönsiirtimiin, joiden toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.1. Levy-
lämmönsiirtimissä ei sulku- ja ohjauspeltien lisäksi ole muita liikkuvia osia, joten läm-
mönsiirrin on hyvin toimintavarma. Huonona puolena levylämmönsiirtimissä on pyö-
rivää lämmönsiirrintä huonompi hyötysuhde sekä huurtumisalttius. Levylämmönsiir-
timissä käyttötarkoitukseen sopivan sulatusjärjestelmän valinta on tästä syystä tärke-
ää. Tyypillinen huurteenpoistomenetelmä on poistaa peltien avulla osa lämmönsiir-
timen kanavista käytöstä, jolloin käytöstä poistettu osa pääsee sulamaan muun ka-
naviston jatkaessa lämmönsiirtoa. Mikäli ilmanvaihtoa pienennetään esimerkiksi yön
ajaksi, voidaan koko lämmönsiirrin ohittaa sulatuksen ajaksi. Nestekiertoisia lämmön-
siirtimiä käytetään lähinnä erikoiskohteissa, joissa vaaditaan erityisen puhdasta ilmaa,
kuten leikkaussaleissa, laboratorioissa ja puhdastiloissa, tai järjestelmissä joissa tulo-
ja poistoilmakone sijaitsevat kaukana toisistaan.
Regeneratiivisella lämmönsiirtimellä tarkoitetaan pyörivää roottoria puhuttaessa ra-
kennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenotosta. Pyöriviä lämmönsiirtimiä käytetään
niiden erinomaisen lämmönsiirtokyvyn (tyypillisesti 75 % - 80 %), pienen koon, vähäi-
sen sulatustarpeen ja kosteudensiirto-ominaisuuksien vuoksi. Pyörivässä lämmönsiir-
timessä tapahtuu kuitenkin aina jonkinasteista ilman sekoittumista, jonka takia niiden
käyttö rajoittuu pääosin luokan 1 ja 2 poistoilman käsittelyyn. Luokkaan 1 ja 2 kuuluvat
esimerkiksi toimisto-, asuin- ja myymälätilat, kokoontumishuoneet sekä muut tilat,
joiden poistoilmassa esiintyy vain vähän epäpuhtauksia, jolloin tulo- ja poistoilman
vähäinen sekoittuminen on hyväksyttävää. Pyörivä lämmönsiirrin on jaettu kahteen
osaan, joista toisessa kulkee tulo- ja toisessa poistoilma. Osien väliin on sijoitettu ken-
norakenteinen pyöreä levy eli roottori, joka pyöriessään siirtää lämmön poistoilmas-
ta tuloilmaan (tai jäähdytyksentalteenotossa toisin päin). Hygroskooppisen eli kos-
teutta siirtävän lämmönsiirtimen tapauksessa roottorin pinta on lisäksi käsitelty kos-
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Kuva 3.2: Pyörivä lämmönsiirrin. Roottori valmistetaan tyypillisesti alumiinista. Roottorin sy-
vyys tyypillisesti luokkaa 200 mm ja koko yksikön syvyys 400 mm [19].
teutta sitovaksi, jolloin lämmönsiirrin siirtää lämmön lisäksi kosteutta suuremmasta
ilmankosteudesta matalampaan. Pyörivän lämmönsiirtimen toimintaperiaate on esi-
tetty kuvassa 3.2.
Lämmöntalteenoton hyötysuhteesta puhuttaessa tarkoitetaan usein tulopuolen läm-
pötilasuhdettaηt , mutta regeneratiivisille lämmönsiirtimille voidaan laskea myös kosteus-
ja entalpiasuhde ηx ja ηh [13]. Hyötysuhteet lasketaan vertaamalla ulko- ja sisäilman
lämpötila-, kosteus- tai entalpiaeroa lämmönsiirtimessä tapahtuvaan tuloilman omi-
naisuuksien muutokseen. Hyötysuhteet on siten määritelty
ηT = Ttulo −Tulko
Tpoi sto −Tulko
(3.1)







joissa alaindeksit tulo, ulko, ja poi sto viittaavat ilmanvaihtokoneen ilmavirtoihin.
Kosteus- ja entalpiasuhde ovat hyödyllisiä suureita erityisesti tarkasteltaessa hygros-
kooppisia eli kosteutta siirtäviä lämmönsiirtimiä.
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Kuva 3.3: Lämmönsiirtoprosessi h,x-piirroksessa. Vasemman puoleisessa tapauksessa siirtyy ai-
noastaan tuntuvaa lämpöä ja oikean puoleisessa tapauksessa siirtyy myös lantenttia lämpöä.
Pisteet: 1 poistoilma, 2 jäteilma, 3 raitis-/ulkoilma, 4 tuloilma [20].
Kuvassa 3.3 on esitetty lämmöntalteenottolaitteen toiminta h,x-piirroksessa. Kuvas-
sa on esitetty tapaus jossa siirtyy ainoastaan tuntuvaa lämpöä ja tapaus jossa siirtyy
tuntuvan lämmön lisäksi myös latenttia lämpöä. Kosteutta siirtävässä tapauksessa en-
talpiamuutosta kuvaavien suorien kulmakerroin määräytyy kosteus- ja entalpiasuh-
teiden mukaan ja tilanteessa jossa ηT = ηx = ηh ovat entalpiasuorat yhdensuuntaiset
[13].
3.2.2 Tuloilman jäähdytys ja kuivaus
Kesäkuukausina myös Suomen olosuhteissa on tarvetta tuloilman jäähdytykselle si-
säilman laadun takaamiseksi. Tuloilmaa jäähdytetään ilman lämpötilan laskemisen li-
säksi myös tuloilman kuivaamisen vuoksi. Suurin osa ilmankuivausjärjestelmistä pe-
rustuu tuloilman lämpötilan laskemiselle alle kastepisteen, jota kutsutaan mekaani-
seksi kuivaukseksi. Käytössä on myös kemialliseen kuivaukseen perustuvia järjestel-
miä kuten sorptiokuivaimia, mutta ne eivät ole tämän diplomityön kannalta oleellisia
tarkastella.
Jäähdytysjärjestelmät voidaan jakaa suoraan tai välilliseen jäähdytykseen. Suorassa jääh-
dytyksessä höyrystin on sijoitettu ilmanvaihtokoneeseen kun taas välillisessä järjeste-
mässä muualle sijoitetun höyrystimen tuottama jäähdytysteho johdetaan ilmanvaih-
tokoneessa sijaitsevaan lämmönsiirtimeen välittäjäaineen avulla. Yksi välillisen jääh-
dytyksen muoto on myös vapaajäähdytys, jossa höyrystimen sijaan välittäjäaine jääh-
dytetään ulkoilmaan tai esimerkiksi vesistöön. On myös mahdollista toteuttaa jääh-
dytysjärjestelmä, jossa käytetään vapaajäähdytystä olosuhteiden ollessa sille suotuisat
ja mekaanista jäähdytystä muina aikoina. Suoraa jäähdytystä käytetään niiden pien-
ten investointikustannusten ja pienen energiankulutuksen vuoksi pienissä kohteissa,
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Kuva 3.4: Shunttiryhmän periaatekaavio. Kolmitieventtiili kierrättää paluuvettä takaisin läm-
mönsiirtimeen, jotta lämmönsiirtimessä saadaan pidettyä jäähdytysverkon lämpötilaa kor-
keampi lämpötila. Shunttiryhmä vaatii toimiakseen pumpun tasaisen kierron ylläpitämisek-
si.
mutta jo 30 kW teholuokassa käytetään usein välillistä jäähdytystä, sillä välillinen jär-
jestelmä on muuntojoustavampi, helpommin säädettävissä, varmatoimisempi ja jo ai-
emmin mainitun vapaajäähdytysoption vuoksi [12].
Mekaaninen kuivaus perustuu ilman lämpötilan laskemiselle alle kastepistelämpöti-
lan. Tuloilmassa oleva kosteus tiivistyy lämmönsiirtimen pinnoille, josta tiivistynyt ve-
si johdetaan viemäriin. Ilmaa kuivattaessa on tarkoituksenmukaista pitää jäähdytys-
patteri mahdollisimman kylmänä parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi. Tämä kui-
tenkin laskee ilman lämpötilaa tehokkaasti ja asetusarvojen mukaisen sisäänpuhallus-
lämpötilan saavuttamiseksi ilmaa saatetaan joutua lämmittämään kuivauksen jälkeen.
Mikäli tarkoituksena on ainoastaan jäähdyttää ilmaa, saattaa olla järkevää käyttää kor-
keampaa lämpötilaa jäähdytyspatterissa jälkilämmitystarpeen minimoimiseksi. Jääh-
dytyspatterin lämpötilan säätäminen on helpointa käyttämällä sekoituskytkentää eli
shunttiryhmää, jolloin säätö tapahtuu kolmitieventiilin avulla jäähdytyspatterissa ja
vedenjäähdytyskonetta voidaan ajaa vakiosäädöillä [21]. Sekoituskytkennän toiminta-
periaate on esitetty kuvassa 3.4.
Ilman jäähdyttämiseen ja kuivaamiseen kuluva lämpömäärä voidaan lukea h,x-piirroksen
entalpia-asteikolta tai laskea käyttämällä yhtälöitä ( 2.19) ja ( 2.20). Lämpömäärän la-
tentti komponentti joudutaan energiankulutuksen laskennan lisäksi huomioimaan jääh-
dytysjärjestelmän suunnittelussa. Jäähdytyselementin kuivausominaisuuksia kuvaa hy-
vin jäähdytyksen tuntuvan lämmön osuuden ja jäähdytyksen kokonaisentalpian suh-
detta kuvaava parametri
SHR = qtun/qkok (3.4)
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jossa SHR on tuntuvan lämmön häviösuhde ja alaindeksit tun ja kok viittaavat tuntu-
vaan lämpöön ja kokonaislämpöön.
Termin SHR ollessa 1 jäähdytyselementti ei kuivaa lainkaan ja vastavuoroisesti ter-
min ollessa 0 kuluu kaikki energia kuivaukseen. Jäähdytyselementin kuivausvaikutus-
ta voidaan parantaa monella tapaa: kylmäaineen lämpötilaa laskemalla, kylmäaineen
kiertonopeutta nostamalla, ripojen lukumäärää kasvattamalla, ilman virtausnopeutta
pienentämällä ja pitämällä rivasto suhteellisen harvana. Edellä mainittuja tapoja voi-
daan käyttää yhdessä tai samanaikaisesti [22]. Kosteuden tiivistymistapaan voidaan
myös yrittää vaikuttaa lämmönsiirtimen toiminnan parantamiseksi: lähtökohtaisesti
kosteus pyrkii tiivistymään tasaiseksi kalvoksi lämmönsiirtimen pinnalle, mutta kon-
densoituminen voidaan myös pakottaa tapahtumaan pisarakondensaationa. Pisaroik-
si tiivistyminen vaatii, että pinnalla on vettä hylkiviä ominaisuuksia, jolloin ilmankos-
teus ei pysty tiivistymään tasaisesti kalvoksi, vaan kondensaation on tapahduttava pin-
nan epätasaisuuksille pisaroiksi. Pisarakondensaatiolla on mahdollista saavuttaa huo-
mattavasti korkeampi lämmönsiirtokyky, mutta ilmiön aikaansaaminen on osoittau-




Kylmälaitteiden vaikutus sisäilman laatuun myymälässä on huomattava ja ne tulee sik-
si huomioida kaupan ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa. Kylmälait-
teiden toiminta perustuu aiemmin esiteltyyn lämpöpumppuperiaatteeseen ja erot kyl-
mälaitejärjestelmätoteutuksien välillä perustuvat pääasiallisesti siihen mihin lauhdu-
tus tapahtuu.
4.1 Järjestelmät
Kylmäkalusteiden koko kylmäainekierto voidaan joko rakentaa käyttäen suoraa lauh-
dutusta tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää välillistä kylmäjärjestelmää. Suoralauh-
dutteisessa järjestelmässä lauhdutus tapahtuu suoraan ilmaan, kun taas välillisessä
lauhdutuksessa kylmäaine lauhdutetaan lauhdutuspiiriin. Lauhdutuspiirissä kiertää
yleensä vesi-glykoliseos jota jäähdytetään erillisellä vedenjäähdyttimellä. Sekä suoraa
lauhdutusta että välillistä lauhdutusta voidaan käyttää omakoneellisena tai keskitetty-
nä järjestelmänä.
Omakoneellisessa järjestelmässä koko kylmäkoneikko on integroitu kalusteeseen it-
seensä. Suoraa lauhdutusta käytettäessä omakoneellinen järjestelmä vapauttaa lauh-
delämmön myymälätilaan, kun taas välillistä lauhdutusta käytettäessä lauhdelämpö
on mahdollista ohjata ulos myymälästä tai käyttää lämmöntalteenottojärjestelmän kans-
sa muualla. Keskitetyssä järjestelmässä vain höyrystin on rakennettu kylmäkalustee-
seen itseensä ja lauhdutus tapahtuu yhdellä tai useammalla erilleen sijoitetulla lauh-
dutinyksiköllä. Keskitetyllä järjestelmällä selvitään pienemmällä määrällä kompresso-
reita, järjestelmä on energiatehokkaampi, huolto on keskitettyä, äänikuorma myymä-
lätilassa on pienempi ja lauhdelämpö voidaan pitää poissa myymälätilasta ilman tar-
vetta välilliselle järjestelmälle. Keskitetty järjestelmä vaatii kuitenkin tilan erilliselle lauh-
dutinyksikölle, pitkät kylmäaineputket ja suuren kymäainetäytön vaativan kylmäaine-
verkoston, josta vuotojen löytäminen on haastavaa. Lisäksi keskitetty järjestelmä on
vaikea rakentaa muuntojoustavaksi [2]. Keskitettyjä järjestelmiä käytetään lähinnä kes-
kikokoisssa myymälöissä, sillä omakoneellinen ratkaisu on pienissä kaupoissa järkevä
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pienemmän tilantarpeen vuoksi ja suurissa kaupoissa pitkät etäisyydet estävät kylmä-
ainekierron erilliselle lauhdutinyksikölle.
Lämmöntalteenotto voidaan toteuttaa sekä suoralla että välillisellä lauhdutuksella. Suo-
ralauhdutuksessa yksinkertaisin tapa hyödyntää lauhdutuslämpöä on lauhduttaa suo-
raan myymälätilan ilmaan. Ratkaisu on yksinkertainen mutta ongelmaksi muodostuu
jatkuva lämpökuorma, joka saattaa erityisesti kesäkuukausina johtaa liian korkeaan
lämpötilaan myymälässä. Paremmin säädettävä ratkaisu on sijoittaa lauhdutin ilman-
vaihtokoneeseen, jolloin lauhdelämpöä käytetään tuloilman lämmittämiseen. Tälläi-
nen kytkentä on syytä rakentaa niin, että lämmennyt ilma voidaan johtaa myös jäteil-
mana ulos, jotta voidaan välttyä liian kuumalta tuloilmalta [24]. Välillisessä lauhdu-
tuksessa lauhdelämpöä voidaan käyttää suoraan esimerkiksi tuloilman tai käyttöve-
den lämmitykseen, mutta ongelmaksi muodostuu lauhdepiirin nesteen alhainen läm-
pötila. Alhaisen lämpötilan vuoksi välillisen jäähdytyksen lämmöntalteenotto toteu-
tetaan usein käyttämällä lämpöpumppua, jolla lämpötilat saadaan paremmin käytet-
tävälle tasolle. Välillinen järjestelmä varustetaan usein lisäksi vedenjäähdytyskoneel-
la, jotta lauhdutuspiirin neste saadaan riittävän alhaiseen lämpötilaan silloinkin kun
lämmöntalteenotto ei ole tarpeen [25].
4.2 Kylmäkalusteet
Kylmäkalusteiden toiminta perustuu yksinkertaistettuna höyrystimeen ja ilmaa kier-
rättävään puhaltimeen. Puhaltimen tarkoituksena on kierrättää höyrystimessä jääh-
tyvää ilmaa tasaisen lämpötilajakauman takaamiseksi sekä ilmaverhon luomiseksi. Il-
maverholla pienennetään kalusteen kylmän ilman sekoittumista kaupan lämpimään
ilmaan, joka lämpöhäviön pienetämisen lisäksi vähentää höyrystimelle tulevaa kos-
teuskuormaa. Ilmaverhon toinen merkittävä tehtävä on pitää eturivin tuotteet kylmi-
nä. Kylmäkalusteen yksinkertaistettu toimintaperiaate on esitetty kuvassa 4.1.
Yleisin kylmäkalusteissa käytetty höyrystintyyppi on lamellihöyrystin, jossa jäähdy-
tettävä ilma kulkee lamellien välissä ja kylmäaine lamelleihin yhdistetyissä putkissa.
Putkien yhdistäminen lamelleihin tapahtuu joko putkia mekaanisesti laajentamalla tai
kuumasinkkiämällä putket lamelleihin. Lamelleissa käytetään usein lamellikauluksia,
jotka kasvattavat putken ja lamellin kontaktipintaa ja täten parantavat liitoksen läm-
mönsiirtokykyä. Lamellihöyrystimen rakenne on esitetty kuvassa 4.2. Höyrystysläm-
pötila on pluskalusteissakin alhainen, jotta elintarvikkeiden vaatimaan lämpötilaan
päästään. Suomen elintarvikelaki määrittelee pluskalusteissa säilytettävien tuotteiden
myynti- ja säilytyslämpötilaksi 0-8 °C tuotteesta riippuen, jonka ylläpitäminen vaatii
lämmönsiirtimeltä alle 0 °C lämpötilan. Alhaisen lämpötilan vuoksi niin plussa- kuin
pakkaskalusteissakin tapahtuu aina höyrystimen lämmönsiirtimen jäätymistä.
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Kuva 4.1: Kylmäkalusteen toimintaperiaate [3].
Putkirivimäärä




Kuva 4.2: Lamellihöyrystimen rakenne. Kylmäaine höyrystyy putkissa sitoen lämpöenergiaa ohi
virtaavasta ilmasta [26].
Myymälöiden pluskalusteet ovat perinteisesti olleet avoimia tuotteiden esillepanon ja
helpon poiminnan takaamiseksi. Lisääntynyt tietoisuus energiankulutuksesta ja kiris-
tyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat kuitenkin asettaneet paineita vähentää ka-
lusteiden energiankulutusta. Helpoin tapa vähentää kalusteen energiankulutusta on
ovittaminen, joka merkittävästi vähentää kalusteen sisällä olevan kylmän ilman ja myy-
mälän lämpimän huoneilman sekoittumista pelkkään ilmaverhoon verrattuna. Ovi-
tuksen vaikutuksesta myymäläkalusteen jäähdytysenergian tarpeeseen on tehty tutki-
muksia ja yleinen johtopäätös on, että kalusteet ovittamalla voidaan vähentää huomat-
tavasti jäähdytysenergian tarvetta. ASHRAE Transactions -lehdessä julkaistussa tutki-
muksessa ovitus vähensi jäähdytystehon tarvetta 68 %. Energiansäästö koostui 59 %
säästöstä tuntuvassa tehossa ja 90 % säästöstä latentissa tehossa [1]. Latentin kom-
ponentin pienentyminen edesauttaa energiankulutuksen vähenemistä myös vähen-
tämällä sulatustarvetta sekä parantamalla lämmönsiirtimen toimintaa. Lämmönsiirti-
messä tapahtuva ilmankosteuden kondensoituminen vaikuttaa kuitenkin myös myy-
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mälän ilmankosteuteen ja tämä tulee ottaa huomioon myymälän ilmanvaihtoa suun-
niteltaessa mahdollisten kosteusongelmien ehkäisemiseksi. Vaikka ovituksella on il-
meinen energiansäästövaikutus, ei ovitettuja kalusteita tästä huolimatta aina käyte-
tä. Todennäköinen syy avokalusteiden käytölle on asiakaskäyttäyminen. Tutkimusten
mukaan kylmäkalusteiden ovittaminen vähentää jossain määrin myyntiä ja erityises-
ti impulssiostamiseen saattaa ovittamisella olla vaikutusta. Ovet myös hidastavat tuot-
teiden poimimista, estävät kalusteen käytön usealta asiakkaalta samanaikaisesti ja saat-
tavat ahtaissa tiloissa tukkia kulkuväylän [27].
4.3 Sulatusjärjestelmät
Höyrystimelle kertyvä jääkerros kasvattaa höyrystimen pinta-alaa ja siten parantaa läm-
mönsiirtokykyä jäätymisen alkuvaiheessa, mutta jääkerroksen kasvaessa alkaa muo-
dostunut jää nopeasti heikentää höyrystimen lämmönsiirtimen lämmönsiirtokykyä ja
tukkii lämmönsiirtimen lamellivälejä, joka nostaa höyrystimen läpi virtaavan ilman
painehäviötä pienentäen ilman virtausta ja täten laskee siirtyvän lämmön määrää. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa höyrystimen tehon pienentymistä ja höyrystymislämpötilan
laskemista, joka johtaa energiankulutuksen kasvamiseen [12]. Vesihöyryn kondensoi-
tuminen ja jäätyminen vaatii energiaa ja on siten huomioitava kompressorin mitoi-
tuksessa. Merkittävin lämmönsiirrinten pinnalle kondensoituvan veden määrään vai-
kuttava tekijä on ilman suhteellinen kosteus, joskin myös ilman lämpötilalla on vai-
kutusta kondensaation määrään [4]. Kuvassa 4.3 on esitetty suhteellisen kosteuden,
ilman lämpötilan ja höyrystimelle tulevan kylmäaineen lämpötilan vaikutus kondens-
sin määrään.
Sulatus voidaan toteuttaa monella eri tavalla käyttötarkoituksesta riippuen. Kaikissa
sulatusmenetelmissä sulatus aloitetaan keskeyttämällä jäähdytysprosessi ja imemäl-
lä höyrystin tyhjäksi kylmäaineesta. Tyhjä höyrystin nopeuttaa sulattamista pienen-
tyneen lämpökuorman vuoksi jonka lisäksi kylmäaine ei pääse lämpiämään turhaan
höyrystimessä sulatuksen aikana. Kylmäkalusteen puhaltimet pidetään päällä tai sul-
jetaan sulatuksen ajaksi riippuen toteutuksesta. Puhaltimien päällä pitäminen nopeut-
taa sulatusta, mutta saattaa aiheuttaa sulaneen veden roiskumista. Sulatus on yleensä
toteutettu käyttäen ajastettua sulatusta, sillä tarpeenmukaisen sulatuksen järjestelmät
ovat kalliita ja luotettavan järjestelmän toteuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tar-
peenmukaista sulatusta kuitenkin pyritään kehittämään, sillä toimiva järjestelmä pois-
taisi tarpeettoman sulatuksen ja toisaalta kytkisi sulatuksen riittävän ajoissa päälle op-
timaalisen suorituskyvyn takaamiseksi [2].
Halvin ja yksinkertaisin sulatusmenetelmä on luonnollinen sulatus, joka perustuu kyl-
mäkierron pysäyttämiseen ja ympäristön lämmön käyttämiseen. Menetelmän etuna
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Kuva 4.3: Suhteellisen kosteuden (ylävasen), ilman lämpötilan (yläoikea) ja höyrystimelle tule-
van kylmäaineen lämpötilan (keskellä alhaalla) vaikutus kondenssin määrään [4].
on, ettei sulatus tuota ylimääräistä lämpökuormaa ja se on yksinkertainen ja halpa to-
teuttaa. Luonnollinen sulatus on kuitenkin hidasta ja vaatii riittävän lämpötilan toi-
miakseen. Muista menetelmistä luonnollista sulatusta lähimpänä toteutukseltaan on
sähkösulatus, jossa sulatusprosessia nopeutetaan lämmönsiirtimeen kytketyillä säh-
kövastuksilla. Sähkösulatus on luonnollisen sulatuksen tapaan yksinkertainen ja hal-
pa toteuttaa. Luonnolliseen sulatukseen verrattuna sähkösulatuksen etuna nopeuden
lisäksi on, että sitä voidaan käyttää myös pakkaskalusteissa. Toisaalta kalusteeseen va-
pautuu lämpöä ja järjestelmä kuluttaa sähköä. Suuremmissa kylmäjärjestelmissä saa-
tetaan käyttää kuumakaasusulatusta, jossa hyödynnetään kompressorilta lähtevää kuu-
maa kylmäainehöyryä lämmönsiirtimen sulatukseen. Perusperiaatteena on siis käyt-
tää sulatettavaa höyrystintä lauhduttimena, joka vaatii riittävää samanaikaista kylmä-
tehoa muualta järjestelmästä. Järjestelmä on toimintavarma ja taloudellinen, mutta
toteutus on monimutkainen vapaa- ja sähkösulatukseen verrattuna ja vaatii useita sa-
maan järjestelmään kytkettyjä höyrystimiä [12].
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5. TARKASTELTAVA KOHDE JA
MITTAUSJÄRJESTELYT
Työssä tarkastellaan pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa ruokakauppaa. Kauppa on otet-
tu käyttöön 2017 ja myymäläpinta-ala on n. 1240 m2. Varsinaisen myymälän lisäksi
rakennuksessa on pienempi myymälätila, sosiaalitiloja sekä parkkihalli. Suuremman
myymälätilan yhteydessä toimii lisäksi erillinen paistopiste. Myymälässä on käytössä
avoimia kylmähyllyjä, ovellinen maitokaappi, kannellisia pakkas- ja plussa-altaita sekä
ovellisia pakastinkaappeja. Suurempaa myymälää palvelee yksi ilmanvaihtokone jon-
ka lisäksi rakennuksen muita osia palvelee joukko pienempiä ilmanvaihtokoneita ja
huippuimureita.
5.1 Kylmäkalusteet
Myymälässä käytetyt kylmäkalusteet ovat pääosin AHT:n valmistamia kuvassa 5.1
esitettyjä Vento kylmäkaappeja ja kuvan 5.2 mukaisia Miami kylmä-/pakkasaltaita.
Kylmäkaapit on asennettu seinien myötäisesti ja ovat maitokaappia lukuunottamatta
avoimia. Maitokaappi ei teknisiltä ominaisuuksiltaan eroa muista käytetyistä kylmä-
kaapeista lasiovia lukuunottamatta. Kylmäaltaita on kahta kokoa ja kaikki altaat ovat
kannellisia. Pakkaskaappeina on käytetty kuvassa 5.3 esitettyjä Costan Epta Sound
Top seinäasenteisia pakastinkaappeja.
Kaikissa kylmälaitteissa on omakoneellinen kylmäjärjestelmä. Seinillä sijaitsevien kyl-
mäkaappien lauhdutus tapahtuu lauhdutuspiiriin jota palvelee katolle sijoitettu ve-
denjäähdytin. Kylmäaltaat sekä pakkaskalusteet lauhdutetaan suoraan huonetilaan.
Myymälän kylmäkalusteet on esitetty taulukossa 5.1.
5.2 Ilmanvaihtojärjestelmä
Myymälätilaa palvelee yksi ilmanvaihtokone, joka vastaa yksin myymälätilan tuloil-
masta. Sama ilmanvaihtokone palvelee myös rakennuksen molempia sosiaalitiloja, jot-
ka sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa ja kellarissa sekä myymälän taustatilaa, jon-
ka ilmanvaihto on toteutettu käyttäen myymälän tuloilmaa siirtoilmana. Rakennuksen
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Kuva 5.1: AHT Vento ovittamaton kylmäkaappi. Nimellissähköteho 1670 W, kylmäaine R134a,
kylmäaineen määrä 2500 g. Lauhdutetaan ulkoiseen vesipiiriin [28].
Kuva 5.2: AHT Miami kylmäallas. Voidaan käyttää plussa- tai pakkaskalusteena, kohteessa
käytössä plussakalusteena. Suuremmassa mallissa nimellissähköteho 502 W, kylmäaine R290,
kylmäaineen määrä 110 g. Pienemmässä mallissa nimellissähköteho 438 W, kylmäaine R290,
kylmäaineen määrä 90 g Lauhdutetaan myymälätilaan [29].
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Kuva 5.3: Epta Sound Top. Nimellissähköteho 810 W, kylmäaine R290, kylmäaineen määrä 140
g. Lauhdutetaan ulkoiseen vesipiiriin [30].
Taulukko 5.1: Myymälässä käytössä olevat kylmäkalusteet.
Laite Nimellissähköteho Leveys Määrä
[W] [m] [kpl]
Vento 1670 3,75 12
Miami 185 438 1,85 6
Miami 250 502 2,5 19
Sound Top 810 2,5 7
kellarikerroksessa sijaitsevaa parkkihallia palvelee kaksi ilmanvaihtokonetta ja ensim-
mäisessä kerroksessa sijaitsevaa pienempää myymälätilaa yksi ilmanvaihtokone. Ka-
tolla on lisäksi 7 huippuimuria, jotka palvelevat porraskäytäviä, hissiä, sosiaalitilojen
likaisia tiloja, pullohuonetta ja paistopistettä. Parkkihallin savunpoisto on toteutettu
kahdella katolle sijoitetulla savunpoistopuhaltimella. Tässä diplomityössä ei tarkastel-
la muita kuin varsinaista myymälätilaa palvelevaa ilmanvaihtokonetta, johon viitataan
tästä eteenpäin yksinkertaisesti ilmanvaihtokoneena.
Ilmanvaihtokone on varustetty pyörivällä lämmönsiirtimellä, lämmitys- ja jäähdytys-
patterilla sekä jälkilämmityspatterilla tuloilman kuivaamisen mahdollistamiseksi. Jäl-
kilämmityspatteria tarvitaan, jotta sisäänpuhalluslämpötila saadaan pidettyä asetusar-
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Kuva 5.4: Myymälän tuloilmakoneen periaatepiirros ja anturien sijoittelu. TE viittaa
lämpötila-anturiin ja ME kosteusanturiin.
vossaan myös kuivauksen aikana, jolloin tuloilman lämpötila joudutaan laskemaan
selvästi asetusarvon alapuolelle. Järjestelmä on toteutettu käyttäen jälkilämmityspat-
teria, sen sijaan että varsinainen lämmityspatteri olisi sijoitettu jäähdytyspatterin pe-
rään, jotta mikäli lämmöntalteenottolaite vioittuu talvella lämmittää lämmityspatte-
ri tuloilman ennen jäähdytyspatteria ja täten suojaa sitä jäätymiseltä. Ilmanvaihtoko-
neessa on suhteellisen kattavasti lämpötila- ja kosteusantureita, joiden sijoittelu on
esitetty kuvassa 5.4. Antureita käytetään ilmanvaihtokoneen toiminnan tarkkailuun
sekä ohjaamaan ilmanvaihtokoneen automatisoituja toimintoja kuten lämmöntalteen-
ottoa, lämmityspattereita ja jäähdytyspatteria. Automaatiojärjestelmän asetusarvot on
oleellisilta osin esitetty simulointimallin esittelyssä luvussa 7.
5.3 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Suuremman myymälätilan lämmityksestä vastaa viisi 3,5 kW:n kassojen päälle sijoitet-
tua puhallinkonvektoria, joiden yhteenlaskettu lämmitysteho on 17,5 kW. Lisäksi pää-
sisäänkäynnin yhteydessä on 30 kW oviverhokone. Kassojen päällä sijaitsevat konvek-
torit toimivat samalla jäähdytyskonvektoreina, jotka on mitoitettu 2 kW teholle. Myy-
mälätilan keskellä on vielä lisäksi 3 2 kW jäähdytyskonvektoria, jolloin myymälän yh-
teenlaskettu jäähdytysteho on 16 kW.
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Taulukko 5.2: Anturit joiden antamaa dataa on hyödynnetty.
tunnus sijainti suure
TE01 iv-kone, ennen esilämmityspatteria °C
TE03 iv-kone, sisäänpuhallusilma °C
TE4.0 myymälän vasen keskiosa °C
TE4.1 myymälän oikea keskiosa °C
TE05 iv-kone, poistoilma °C
TE06 iv-kone, jäteilma °C
TE11 iv-kone, ennen jäähdytyspatteria °C
TE12 iv-kone, ennen jälkilämmityspatteria °C
ME01 iv-kone, ennen esilämmityspatteria %
ME03 iv-kone, sisäänpuhallusilma %
ME4.0 myymälän vasen keskiosa g/kg
ME4.1 myymälän oikea keskiosa g/kg
ME05 iv-kone, poistoilma %
FIE01 iv-kone, tuloilmapuhallin m3/s
FIE02 iv-kone, poistoilmapuhallin m3/s
QE01 myymälä, hiilidioksidi ppm
5.4 Mittausjärjestelyt
Mittauksissa hyödynnettiin kohteen automaatiojärjestelmää, joka tallentaa trenditie-
toa järjestelmän tilasta varsinaisten ohjaustoimintojen lisäksi. Työssä käytettiin järjes-
telmästä saatua trenditietoa myymälän sisäilman lämpötilasta ja kosteudesta, ilman-
vaihtokoneen käyntinopeuksista sekä ilmanvaihtokoneen käsittelemän ilman lämpö-
tilasta ja kosteudesta. Ilmanvaihtokoneen anturien sijoittelu on esitetty kuvassa 5.4 ja
kaikki työssä käytetyt anturit ja niiden sijainnit on esitetty taulukossa 5.2.
Anturien ME4.0 ja ME4.1 sekä TE4.0 ja TE4.1 datasta on laskettu keskiarvo, jota käyte-
tään myymälän sisäilman tilan tarkastelussa. Keskiarvoihin viitataan tästä eteenpäin
tunnuksilla ME04 ja TE04 ja yksinomaan niitä käytetään puhuttaessa myymälän sisäil-
man tilasta.
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6. MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
Myymälän automaatiojärjestelmästä saatiin dataa suoraan taulukkolaskentamuodos-
sa, joten mittaustulosten käsittely oli suhteellisen helppoa. Mittaustulosten aikalei-
mat eivät kuitenkaan olleet yhteneväiset, joten ne jouduttiin sovittamaan yhteen ver-
tailun mahdollistamiseksi. Aikaleimat päädyttiin tasoittamaan lähimmän viidentoista
minuutin kohdalle. Lisäksi automaatiojärjestelmästä saatiin selville, etteivät myymä-
län jäähdytyskonvektorit kytkeytyneet korkean asetusarvonsa vuoksi missään vaihees-
sa tarkastelujaksoa päälle, joten ne voidaan jättää tarkastelussa huomiotta.
6.1 Tarkastelujakso ja mittaustulosten käsittely
Tarkastelujakso oli 2.6.2017-11.9.2017, mutta kosteusanturin ME01 tallentamaa dataa
on saatavilla lyhyemmältä väliltä 21.7.2017-11.9.2017. Tästä johtuen ilmanvaihtoko-
neen jäähdytyspatterin tarkastelu joudutaan rajaamaan lyhyemmälle aikavälille. Kyl-
mäkalusteiden tarkastelu on kuitenkin suoritettu pidemmällä aikavälillä, sillä kosteus-
mittaus ME01 ei ole muun kuin ilmanvaihtokoneessa tapahtuvan kosteuden muutok-
sen kannalta oleellinen. Käytettävissä ollut trendidata oli anturista riippuen tallentu-
nut eri aikavälein ja eri pituiselta ajanjaksolta, joten datan saattamiseksi vertailukel-
poiseksi on kaikki mittauspisteet siirretty lähimmän viidentoista minuutin kohdalle.
Johtuen mittausten eri pituisista aikaväleistä on osassa dataa jouduttu korvaamaan
puuttuvia mittaustuloksia arvioimalla tuloksia osana ajanhetkistä. Tämä on on suo-
ritettu käyttämällä tyhjissä kohdissa viimeisintä mittausarvoa yksinkertaisen toteutus-
tavan vuoksi. Koska trendeissä ei ole havaittavissa suurta heittelyä lyhyen aikavälin si-
sällä, ei puuttuvien mittauspisteiden karkea arviointi aiheuta suurta virhettä.
Mittausdatassa myymälän sisäilman kosteus on ilmoitettu absoluuttisena kosteutena
käyttäen yksikkönä grammaa vettä per kilo ilmaa ja ilmanvaihtokoneen kosteusdata on
ilmoitettu suhteellisena kosteutena. Suhteellisesta kosteudesta on laskettu absoluutti-
nen kosteus myöhemmän laskennan mahdollistamiseksi ja datan saattamiseksi vertai-
lukelpoiseksi käyttäen yhtälöä ( 2.10). Vastaavasti absoluuttinen kosteus on muunnet-
tu vertailua varten suhteelliseksi kosteudeksi käyttäen yhtälöä ( 2.11). Yhtälöissä esiin-
tyvä veden kyllästyspaine on saatu käyttämällä Excel -taulukkolaskentaohjelmaan saa-
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tavaa Cool Prop -laajennusta, josta veden kyllästyspaine on luettu ilman lämpötilan
funktiona. Ilman kokonaispaineena on käytetty normaali-ilmanpainetta 101325 Pa.
Käyttäen ilmanvaihtokoneen käyntitietoja sekä absoluuttisen kosteuden arvoja tulo-
ja poistoilmakanavassa saatiin lasketuksi kosteuden massavirta kanavissa.
m˙h = xV˙iρi (6.1)
Höyryn massavirran laskemiseksi tarvittava ilman tiheys on otettu Cool Prop -laajen-
nuksesta lämpötilan ja ilmankosteuden funktiona.
6.2 Mittaustulosten arviointi
Käytössä ollut mittausdata oli suurimmalta osalta yhtenäistä, mutta joitain pidempiä
aikavälejä joissa mittaustuloksia ei ole tallentunut esiintyy. Aukot johtuvat mitä to-
dennäköisimmin tietoliikenneyhteyskatkoksista järjestelmässä tai häiriöistä antureis-
sa. Puutteellisia mittaustuloksia ei ole pyritty arvioimaan, vaan tarkastelu on jätetty
tekemättä niillä ajanjaksoilla joilla mittaustuloksia ei ole käytettävissä.
Myymälätilan mitoitusilmavirta on tuloilmalle 2,8 m3/s ja poistoilmalle 1824 m3/s.
Myymälässä on käytössä ilmamääräsäätö (IMS), joka säätää tulo- ja poistoilmavirtaa
välillä 50 - 100 % hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Sisäilman laatu py-
syttelee kuitenkin jatkuvasti hyvänä pitäen ilmavirrat 50 % maksimi-ilmavirrasta muu-
tamia piikkejä lukuunottamatta, joissa ilmavirrat nousevat maksimiarvoonsa. Tarkas-
telujakson sisällä tehostuspiikin kesto on pisimillään 63,5 h, joka kuitenkin on selkesti
pisin yksittäinen jakso muiden piikkien keston ollessa vain joitain tunteja. Ilmanvaih-
don tehostuksen syy jää epäselväksi, mutta kokonaisuutena ilmanvaihdon ilmavirta-
mittausta voidaan pitää luotettavana.
Tarkastaeltaessa lämpötila-anturien antamia tuloksia huomataan, että myymälän si-
sälämpötila TE04 pysyttelee koko tarkastelujakson suhteellisen tasaisena. Vaihtelua
esiintyy vuorakaudenajan mukaan muutaman asteen verran lämpötilan pysytellessä
välillä 18-20 °C. Tuloilman TE03 lämpötilakäyrää tarkasteltaessa voidaan huomata, et-
tä käyrä seuraa pääosin tuloilman asetusarvoa muutamaa poikkeusta lukuunottamat-
ta, joiden aikana lämpötila laskee 18 °C. 22.7. jälkeen lämpötila asettuu lähes pysyväs-
ti arvoon 18 °C. Tarkasteltaessa jäähdytyspatterin toimintaa huomataan, että lämpö-
tila 18 °C esiintyy jäähdytyspatterin ollessa päällä, eli kysessä on jälkilämmityspatte-
rin asetusarvo. Verrattaessa lämpötilaa pisteessä TE01 lämmöntalteenottokiekon pyö-
rimisnopeuteen huomataan, että lämpötila ja LTO:n pyörimisnopeus ovat yhteydessä
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toisiinsa. Poistoilman lämpötila TE05 on jostain syystä selkeästi myymälän lämpöti-
laa TE04 korkeampi. Todennäköisin selitys tälle on poistoilmalaitteiden läheisyydes-
sä sijaitseva paistopiste tai väärin asennettu anturi. Vertailujen perusteella voidaan si-
sälämpötilan TE04, sisäänpuhalluslämpötilan TE03 ja lämmöntalteenoton pyörimis-
nopeuden mittaustuloksia pitää luotettavina. Poistoilman lämpötilamittauksen TE05
luotettavuudesta ei ole varmuutta, mutta seuraavassa kappaleessa esitettävän pisteen
ME05 kosteusmittauksen epäluotettavuuden takia ei myöskään lämpötilamittaus pis-
teessä TE05 ole tarpeellinen laskennan kannalta.
Kosteusmittauksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että anturien ME03 ja ME05 an-
tama suhteellisen kosteuden arvo on identtinen. On erittäin epätoidennäköistä, että
sisäänpuhallusilman ja poistoilman suhteellinen kosteus pysyisi jatkuvasti täysin sa-
mana joten oletetaan, että toiseen mittaustulokseen ei voida luottaa ja että mittausar-
vo on jommankumman pisteen kosteus. Tässä työssä on tehty oletus, että kyseessä on
kosteus pisteessä ME03. Oletukseen on päästy vertaamalla selvitettävän suhteellisen
kosteuden (tästä eteenpäin MExx) perusteella laskettua absoluuttisen kosteuden arvoa
muihin mittaustuloksiin. Vertailussa huomataan, että lämpötilan TE03 ja kosteuden
MExx perusteella laskettu absoluuttinen kosteus on jatkuvasti pienempi kuin abso-
luuttinen kosteus ennen kuivauspatteria ja varsinkin kosteuspiikkien aikana alempana
kuin myymälätilan kosteus. Hypoteesia tukee myös se, että arvon MExx ja arvon TE05
perusteella laskettu absoluuttinen kosteus on jatkuvasti myymälän sisäilman abso-
luuttisen kosteuden arvoa suurempi. Tälläinen tilanne vaatisi, että poistoilalaitteiden
välittömässä läheisyydessä olisi suuri kosteuskuorma, joka ei vaikuttaisi kuitenkaan
sisäilma-antureihin. Tällaista kosteuskuormaa ei kuitenkaan saatujen tietojen mukaan
ole, joten poistoilmakanvan anturin antama lukema on mitä todennäköisimmin vir-
heellinen. Näiden huomioiden pohjalta on tehty johtopäätös, että MExx on oltava an-
turin ME03 arvo. Kosteusarvoa ME01 tarkasteltaessa huomataan, että suhteellinen il-
mankosteus käyttäytyy syklisesti arvon ollessa suurimmillaan yöaikaan ja matalimmil-
laan päivällä. Tarkasteltaessa ilmankosteutta muunnettuna absoluuttiseksi ilmankos-
teudeksi huomataan, että selkeää syklisyyttä ei enää ole havaittavissa, vaan tuloilman
kosteus ennen kuivauspatteria vaihtelee mielivaltaisesti ja suhteellisen nopeasti. Näin
ollen suhteellisen kosteuden vuorokausittainen vaihtelu on selitettävissä vuorokauti-
sella lämpötilan vaihtelulla. Verrattaessa anturin ME01 antamaa kosteuslukemaa Ilma-
tieteenlaitoksen säädataan kohdetta lähimpänä sijaitsevan mittausaseman mittaus-
pisteessä (Tapiola) [31] huomataan, että ilmankosteus on pisteessä ME01 ulkoilman
kosteutta suurempi. Tämä johtuu joko siitä, että hygroskooppinen lämmöntalteen-
ottolaite siirtää kosteutta poistoilmasta tuloilmaan tai siitä, että Tapiolan mittauspis-
teen kosteusarvo poikkeaa myymälän ulkoilman kosteudesta. Koska varmaa kosteus-
dataa ei myymälän ulkopuolisesta ilmasta ole saatavilla, jätetään LTO:n kosteuden-
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siirto ominaisuuksien tarkastelu tämän työn ulkopuolelle. Kosteus pisteessä ME03 on
pisteen ME01 kosteutta alempana lähes koko tarkastelujakson ajan muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta. Tilanne jossa kosteus on pisteessä ME03 korkeampi kuin pis-
teessä ME01 on mahdoton, sillä järjestelmässä ei ole ilmankostutustoimintoa. Tälläi-
siä tilanteita on kuitenkin niin vähän ja ne ovat niin lyhytkestoisia, että ne johtuvat
todennäköisesti mittausten vertailukelpoiseksi saattamista varten tehdystä aikaleimo-
jen siirrosta lähimpään viiteentoista minuuttiin, joten tälläiset pisteet jätetään huo-
miotta. Vertailtaessa kosteusmittauksia pisteissä ME03 ja ME04 huomataan, että myy-
mälätilan kosteus ME04 on suurimman osan ajasta pienempi kuin sisäänpuhallusil-
man kosteus ME03. Kosteuskäyrät seuraavat toisiaan, mutta erityisesti kosteuden kas-
vaessa pisteessä ME03 nopeasti on myymälän sisäilman kosteuden nousu huomatta-
vasti maltillisempaa. Tämä selittyy todennäköisimmin myymälän suurella ilmatilalla
ja kylmäkalusteiden kuivausvaikutuksella, joka aiemmin esitettyjen tutkimusten mu-
kaan kasvaa ilmankosteuden lisääntyessä. Ajoittain sisäilman kosteus ME04 kuitenkin
pysyttelee pitkiäkin aikoja sisäänpuhallusilman ME03 arvoa korkeammalla, jonka voi-
daan olettaa johtuvan myymälätilan tilavuuden tasoittavalla vaikutuksella sekä myy-
mälätilan sisäisillä kosteuskuormilla. Ajanhetket jolloin sisäilman kosteus on sisään-
puhallusilmaa kostempaa osuvat pääosin tilanteisiin, jolloin kosteus on molemmissa
mittauspisteissä on matalalla. Tämä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden
mukaan kylmälaitteiden kuivausvaikutus tehostuu kosteuden kasvaessa. Todennäköi-
sesti myymälässä on siis tasainen asiakkaista ja tuotteiden soluhengityksestä aiheutu-
va kosteuskuorma, jota kylmälaitteet eivät pysty täysin poistamaan.
Ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin teho voidaan laskea käyttäen lämpötilamittauk-
sia pisteissä TE11 ja TE12, kosteusmittauksia pisteissä ME01 ja ME03 sekä puhaltimen
FIE01 puhallusnopeutta. Sijoittamalla mittausarvot yhtälöihin ( 2.6) ja ( 2.7) saadaan
laskettua taulukossa 6.1 esitetyt tulokset. LVI-kojeluettelon mukaan jäähdytyspatterin
mitoitusteho on 134 kW, joten tuloksia voidaan pitää uskottavina.
Jäähdytyspatterin asetusarvoista ei saatu tietoa automaatiojärjestelmästä. Myöskään
mittausdatan perusteella ei pystytty päättelemään milloin jäähdytystoimisto käynnis-
tyy. Mittausdatasta kuitenkin käy selvästi ilmi, että jäähdytyspatteria ajetaan vakiote-
holla sen ollessa päällä, sillä lämpötila pisteessä TE12 pysytellee tasaisesti 12 °C ja 13 °C
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välillä.
6.3 Mittausdatasta johdetut yhtälöt
Mittaustulosten perusteella määritettiin kaksi funktiota, jotka kuvaavat kylmäkalus-
teiden kuivausvaikutusta. Käytännössä funktiot kertovat kylmäkalusteessa syntyvän
kondenssin muodostumisnopeuden. Määritetyt funktiot kondessin muodostumisno-
peudelle oovat tämän työn tapauksessa parhaimmillaankin vain suurpiirteinen arvio
johtuen käytettävissä olevan datan rajallisuudesta. Laboratorio-olosuhteissa tehdyis-
sä mittauksissa voidaan pitää olosuhteita vakiona kokeen ajan, mitata muodostuneen
kondenssin määrä ja toistaa koe eri olosuhteissa, kun taas tämän työn kaltaisessa to-
delliseen tilanteeseen perustuvassa mittauksessa olosuhteet vaihtelevat jatkuvasti. Epä-
varmuutta tuloksissa aiheuttaa lisäksi se, ettei kondenssin muodostumisnopeutta ja
määrää päästy mittaamaan suoraan, vaan kondenssin muodostumisnopeus on lasket-
tu sisäänpuhallusilman ja myymälän sisäilman absoluuttisten kosteuksien erotuksena
kerrottuna tuloilmapuhaltimen massavirralla. Tämä on ongelmallista myymälän suu-
ren ilmatilavuuden ja myymälän sisäisten kosteuskuormien vuoksi. Lisäksi ilma pää-
see vaihtumaan ovien ja aukkojen kautta, joka lisää osaltaan mittaustulosten epäluo-
tettavuutta. Todelliseen tilanteeseen perustuva tarkastelu on kuitenkin arvokasta, sillä
laboratorio-olosuhteissa ei voida ottaa kaikkea huomioon. Siksi tässä työssä tarkastel-
laankin luotujen funktioiden lisäksi laboratorio-mittausten perusteella luodun funk-
tion toimintaa verrattuna todelliseen tilanteeseen.
Kondensaation muodostumisnopeuden funktioita muodostettiin kaksi: toinen sisään-
puhallusilman absoluuttisen kosteuden funktiona ja toinen sisäänpuhallusilman läm-
pötilan ja suhteellisen kosteuden funktiona. Absoluuttisen kosteuden funktio muo-
dostettiin luomalla Excelin scatter plot- työkalun avulla kuvaaja tuloilman absoluut-
tisen kosteuden ja kondenssin muodostumisnopeuden mittauspisteistä ja sovittamal-
la pisteisiin käyrä käyttäen Excelin sovitustyökalua. Parhaimpaan tulokseen päästiin
käyttämällä neljännen asteen yhtälöä, jolloin kondensaation muodostumisnopeudek-
si sisäänpuhallusilman absoluutisen kosteuden funktiona saatiin:
V˙kond (x)= 0,0003666x4−0,00084x3−0,059127x2+0,646606x−2,33740 (6.2)
Kondensaation muodostumisennopeus sisäänpuhallusilman suhteellisen kosteuden
ja lämpötilan funktiona laskettiin tuomalla mittauspistejoukot MATLABiin vektoreina
ja sovittamalla yhtälö käyttäen MATLABin ﬁt-toimintoa käyttäen asetusta poly33, jol-
loin molemmat muuttujat ovat kolmatta astetta. Muodostettu funktio on:
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Tuloilman absoluuttinen kosteus [g/kg]
Kuva 6.1: Kondensaation muodostumisnopeuden funktio tuloilman absoluuttisen kosteuden
funktiona.
V˙kond (φ,T )=−180,2+3,672φ+17,56T −0,008718φ2−0,3494φT
−0,4491T 2+3,713∗10−7φ3+5,55∗10−4φ2T +0,007987φT 2+0,001082T 3
(6.3)
Yhtälöiden kuvaajat on esitetty kuvissa 6.1 ja 6.2. Kuvaajista voidaan huomata, et-
tä molemmat funktiot alkavat kasvaa nopeasti tuloilman ilmankosteuden kasvaessa.
Koska funktioiden muodostamiseen käytetty tuloilman lämpötilan vaihteluväli on 15-
24 °C ja tuloilman kosteuden vaihteluväli on 3,5-12,6 g/kg tai 22-96 % ei funktioita voi-
da pitää luotettavina näiden välien ulkopuolella. Huomataan myös, että alhaisilla si-
säänpuhallusilman arvoilla molemmat funktiot saavat negatiivisia arvoja, eli sellaise-
naan käytettynä funktiot toimisivat kosteuskuormien tapaan tuloilman kosteuden las-
kiessa riittävän alas. Käyttäytyminen on linjassa aiemmin mittausdatasta tehdyn ha-
vainnon kanssa, eikä vaikuta funktion käyttökelpoisuuteen kunhan, ominaisuus vain
otetaan funktiota käytettäessä huomioon.
Funktiot on muodostettu koko tarkasteltavan kaupan kylmälaitteistolle, eikä niistä näin
ollen voida erotella avointen ja ovitetun kylmäkalusteiden osuutta. Yksinkertaisin tapa
saada funktioista yleispäteviä on muodostaa kustakin funktiosta kaksi erillistä funk-
tiota, joista toinen laskee avointen kylmäkalusteiden ja toinen ovitettujen kylmäka-
lusteiden kondensaation muodostumisnopeuden. Ovitetun kalusteen kuivausvaiku-
tus on 10 % avoimen kalusteen kuivausvaikutuksesta [1], jolloin kertomalla konden-




Kuva 6.2: Kondensaation muodostumisnopeuden funktio tuloilman suhteellisen kosteuden
ja lämpötilan funktiona. X-akselilla tuloilman suhteellinen kosteus [%], y-akselilla tuloilman
lämpötila [°C] ja z-akselilla kondensaation muodostumisnopes [g/s]
saatiofunktio ovitetun kalusteen tapauksessa kertoimella 1/11 ja avoimen kalusteen
tapauksessa kertoimella 1/1,1 saadaan erilliset kuivausfunktiot ovitetuille ja avoimil-
le kalusteille. Muodostetut funktiot tulee myös jakaa kalusteiden metrimäärillä, jotta
ne saadaan helposti käytettävään muotoon myös muissa kohteissa. Muodostetut kui-












lovi V˙kond (x) (6.5)






lavoinV˙kond (φ,T ) (6.6)





lovi V˙kond (φ,T ) (6.7)
joissa l on kylmäkalusteen leveys [m].
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Liitteessä 1 on esitetty mittauspisteet joiden perusteella kondensaation muodostumis-
nopeus absoluuttisen kosteuden funktiona on muodostettu, sekä itse funktio sovitet-
tuna mittauspisteiden päälle. Suhteellisen kostuden ja lämpötilan funktiona muodos-
tetun funktion asettumista mittauspisteisiin nähden ei koettu järkeväksi esittää, sillä
kuvaajan ja mittauspisteiden esittäminen mielekkäästi paperilla on mahdotonta.
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7. SIMULOINTIMALLI
Rakennuksesta luotiin IFC-malli arkkitehtisuunnitelman pohjalta käyttäen MagiCAD
Room -ohjelmaa. Luotu IFC-malli tuotiin IDA ICE -simulointimalliin ja sen pohjalta
luotiin lopullinen simuloinnissa käytettävä geometria. Malli on geometrisesti tarkka,
mutta rakenteiden materiaalit on oletettu olevan D3 mukaiset puutteellisten lähtötie-
tojen vuoksi. Rakennus on kuitenkin melko uusi, joten voidaan varmuudella sanoa,
että rakenteet ovat vähintään määräysten mukaiset ja näin ollen virheen suuruus py-
syy hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi ikkunapinta-alaa on myymälässä vain vähän, joten
mahdollisten erikoislasien merkitys jää vähäiseksi. Kuvassa 7.1 on esitetty myymä-
läkerroksen pohjapiirros IDA ICE -ohjelmassa. Myös kellarikerroksen sosiaalitilat ja
parkkihalli sekä toisen kerroksen IV-konehuone on mallinnettu. Yleiskuva mallin geo-
metriasta on esitetty kuvassa 7.2.
Myymälän ilmanvaihto on mallinnettu käyttämällä kahta ilmanvaihtokonetta, joista
toinen mallintaa myymälätilaa palvelevaa ilmanvaihtokonetta ja toinen kone mallin-
taa rakennuksen muiden tilojen ilmanvaitoa. Myymälätilaa palveleva ilmanvaihtokone
on mallinnettu mahdollisimman tarkasti käyttäen samaa lämmitys- ja jäähdytyspat-
terikonﬁguraatiota kuin todellisessakin ilmanvaihtokoneessa ja käyttäen samoja ase-
tusarvoja kuin todellisessakin koneessa. Tuloilman lämpötilat on mallinnettu saatavis-
sa olleiden asetusarvojen ja mittausdatasta pääteltyjen asetusarvojen perusteella. Esi-
lämmityspatterin ohjausfunktio on sama kuin todellisessa myymälässä. Ohjausfunktio
on esitetty kuvassa 7.3. Samalla ohjausfunktiolla ohjataan myös lämmöntalteenottoa.
Esilämmityspatterin jälkeen on jäähdytyspatteri joka on asetettu toimimaan siten, et-
tä ulkoilman lämpötilan ylittäessä lämpötilan 22 °C kytkeytyy jäähdytys päälle ja ul-
koilman lämpötilan laskiessa alle 20 °C kytkeytyy jäähdytys pois päältä. Jäähdytyspat-
terin asetusarvot on asetettu mittaustulosten perusteella, joista voidaan huomata, et-
tei myymälän sisäänpuhalluslämpötila pääse nousemaan missään vaiheessa yli 22 °C.
Jäähdytyspatterin pois ja päälle kytkeytymisen välillä käytetyn 2 °C eron tarkoituksena
on pitää jäähdytyspatterin toiminta tasaisena. Jäähdytyspatteri on asetettu toimimaan
siten, että se jäähdyttää tuloilman lämpötilaan 12 °C päällä ollessaan kuten oikeassakin
tapauksessa. Mittaustuloksista nähdään, että tuloilma on aina vähintään 18 °C, joten
jälkilämmityspatteri on asetettu lämmittämään tuloilma lämpötilaan 18 °C.
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Kuva 7.1: Simuloinnissa käytetyn IFC-mallin myymäläkerroksen pohjakuva IDA ICE -
ohjelmassa nähtynä.
Kuva 7.2: Simuloinnissa käytetyn IFC-mallin yleiskuva IDA ICE -ohjelmassa esitettynä
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Kuva 7.3: Sisäänpuhallusilman (TE03) lämpötilan asetusarvo huoneilman (TE04) funktiona.
Myymälätilan sisäänpuhallusilmavirraksi on asetettu koko simulointijaksolle 1,4 m3/s,
sillä mittausdata osoittaa, ettei ilmanvaihtokonetta käytetä juurikaan täydellä teholla.
Vastaavasti poistoilmavirta on puolet todellisen ilmanvaihtokoneen mitoitusilmavir-
rasta eli 0,912 m3/s. Tulo- ja poistoilmavirran erotus käytetään siirtoilmana pullohuo-
neessa ja myymälän takatilassa.
Myymälän sisäiset kuormat on tarkemman tiedon puutteessa laskettu käyttäen raken-
nusmääräyskokoelmassa määriteltyjä arvoja: valaistukselle 19 W/m2, kuluttajalaitteil-
le 1 W/m2 ja ihmisille 2 W/m2 [32]. Ihmisten tuottama kosteuskuorma on asetettu Erk-
ki Karjalaisen määrittämää kuivausfunktiota käytettäessä arvoon 0,88 g/s, joka perus-
tuu arvioon ihmisen tuottamasta kosteudesta 90 g/h ja myymälän keskimääräiseen ih-
mistiheyteen 0,028 henkilöä/m2 [32]. Mittaustulosten perusteella määritetyt kuivaus-
funktiot ottavat myymälän sisäiset kosteuskuormat automaattisesti huomioon, joten
niissä ei ihmisten aiheuttamia kosteuskuormia ole erikseen lisätty.
Kylmälaitteet on mallinnettu käyttäen taulukossa 5.1 ilmoitettuja mitoitussähkötehoja
ja olettamalla kylmäkalusteiden kylmäkertoimeksi 3. Mitoitussähkötehon ja kylmäker-
toimen perusteella saadaan yhtälön ( 2.16) perusteella laskettua kylmäkalusteen kyl-
mäteho. Kylmälaitteet eivät kuitenkaan käy jatkuvasti samalla teholla, vaan halutun
lämpötilan ylläpitämisen vaatima teho vaihtelee muualla myymälätilassa vallitsevien
olosuhteiden mukaan. Olosuhteiden määrittämä kalusteiden vaatima kylmäteho on
simulointimallissa laskettu käyttäen Erkki Karjalaisen diplomityössään luomia yhtä-
löitä ovellisen ja avoimen kylmäkalusteen suhteelliselle tehontarpeelle [5]. Karjalainen
määritti yhtälöt Norpe Suomi Oy:ltä saatujen tehontarvekuvaajien perusteella. Diplo-
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mityössä esitetty yhtälö avoimen kalusteen tehontarpeelle on kuitenkin väärin. Tässä
työssä on käytetty Karjalaisen diplomityössään esittämien arvojen perusteella uudel-
leen laskettua yhtälöä avoimelle kalusteelle. Yhtälöt suhteelliselle tehontarpeelle ovat:
Xovel l inen = 79,5+ (−0,0001φ2+0,0212φ+0,8626)(T − (12+0,4(60−φ))) (7.1)
Xavoin =−0,01362φ2+0,71619φ−15,0857+T (0,001024φ2+3,0514−0,03024φ) (7.2)
Suhteellisen tehontarpeen yhtälöiden ja mitoitustehon perusteella simulointimalli las-
kee myymälätilaa jäähdyttävän jäähdytystehon. Käytännössä suhteellinen tehontarve
on teho, jolla kylmäkaluste jäähdyttää huonetilaa; täydellisesti eristetyssä kylmäkalus-
teessa kylmätehontarve olisi 0 W. Myymälätilan ilman lämpötilamuutos saadaan las-
kettua tehon, ilmavirran ja ominaislämpökapasiteetin avulla:
ΔT = XPmi t
m˙i cp,i
(7.3)
jossa P on teho [W].
Jäähdytysteho koostuu latentista ja tuntuvasta osasta, joista vain tuntuva osa vaikuttaa
myymälän lämpötilaan. Latenttia tehoa vastaava osuus tulee siis poistaa ilman lämpö-
tilamuutoksesta:






(XPmi t − I m˙kond ) (7.4)
Lämpöpumpun toimintaperiaatteen mukaisesti lauhdutin vapauttaa jäähdytettävästä
tilasta poistetun lämpötehon ja kompressoritehon summan verran lämpötehoa. Myy-
mälässä on käytössä omakoneellinen järjestelmä, jossa avoimet kalusteet lauhdute-
taan lauhudutuspiiriin ja ovelliset kalusteet lauhdutetaan myymälän sisäilmaan. Täs-
sä diplomityössä on tehty oletus, että koko avointen kalusteiden lauhdutuslämpö saa-
daan siirrettyä lauhdutuspiiriin ja näin ollen ainoastaan ovelliset kalusteet lämmittävät
myymälätilaa. Yksinkertaistuksen vuoksi kompressoritehon vaikutus on jätetty huo-
miotta, eli simulointimallissa höyrystymis- ja lauhdutuslämpö ovat yhtäsuuret. Näin
ollen ovitettujen kalusteiden vaikutus myymälän sisäilman lämpötilaan saadaan las-
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kettua kondensoituneen veden tiivistymislämmön perusteella:
ΔT = Plauhm˙i
cp,i
= I m˙kond l˙i
cp,i
(7.5)
Ovitettujen kalusteiden vaikutus myymäläilmaan lasketaan siis yhtälön ( 7.5) mukai-
sesti ja avointen kalusteiden vaikutus yhtälön ( 7.4) mukaisesti.
Kylmälaitteiden kondenssin muodostuminen vaikuttaa siis myymälän sisäilman kos-
teuden ja kylmäkalusteiden energiankulutuksen lisäksi myös myymälän sisäilman läm-
pötilaan. Yhtälön luominen kondensoitumiselle ei ole helppoa ja simuloinnin päätar-
koituksena onkin vertailla Erkki Karjalaisen diplomityössään luomien yhtälöiden pe-
rusteella luodun simulaation tuloksia todellisiin mittaustuloksiin, sekä vertailla mit-
taustulosten perusteella luotujen kondensaatiofunktioiden pohjalta tehtyjen simuloin-
tien tuloksia mittaustuloksiin ja Karjalaisen kondensaatiofunktiolla tehdyn simuloin-
nin tuloksiin. Karjalainen määritti diplomityössään yhtälön muodostuvan kondenssin
määrälle 2,43 m leveässä kylmälaitteessa 6 tunnin aikana suhteellisen ilmankosteuden
ja lämpötilan funktiona Datta ym. tekemän tutkimuksen pohjalta [5]:
Vkond (φ,T )= 2+ (φ−30)(0,116667 l/%−0,0056 l/%°C (T −13))
+(T −13)(0,44444 l/°C −0,0056 l/%°C (φ−30))
(7.6)
josta saadaan yhtälö kondenssin muodostumiselle sekunnissa hyllymetriä kohden:
V˙kond (φ,T,mhyll y )=
Vkond
6∗3600 s ∗2,43 m (7.7)
Yhtälö on vielä kerrottava kertoimella 0,1 laskettaessa kondenssin muodostumisno-
peutta ovitetuille kalusteille.
Erkki Karjalaisen luomien funktioiden mukaan toimiva simulointimalli käyttää siis funk-
tioita ( 7.7), ( 7.1) ja ( 7.2).
Tätä diplomityötä varten luotuja kondensaation muodostumisnopeuden funktioita käy-
tettäessä tarvitsee muuttaa ainoastaan itse kondensaatiofunktio ja lämpötila sekä suh-
teellinen tehontarve voidaan laskea käyttäen samoja funktioita kuin Karjalaisen kon-
denssifunktiota käytettäessä. Näin ollen simulaatiomalliin syötetään funktiot ( 6.4) ja
( 6.5) simuloitaessa kondensaation muodotusmisnopeutta sisäänpuhallusilman abso-
luuttisen kosteuden funktiona ja funktiot ( 6.6) ja ( 6.7) simuloitaessa kondensaation
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muodotustumisnopeutta sissäänpuhallusilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan
funktiona. Johtuen funktioiden ( 6.4), ( 6.5), ( 6.6) ja ( 6.7) käyttäytymisestä pienillä kos-
teuden arvoilla joudutaan simulointitiedostoon lisäämään ominaisuus, joka varmis-
taa, että funktiot eivät pääse negatiiviseksi ja ala siten kasvataa sisäilman kosteusar-
voa. Tämän työn simuloinnissa negatiiviset funktion arvot on poistettu käytöstä oh-
jausfunktion avulla, joka ei päästä kuivausfunktion arvoa alle nollan.
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8. SIMULOINTITULOSTEN ESITTELY JA
JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn pääasiallinen tarkoitus oli tuottaa vaihtoehtoinen funktio kondensaation muo-
dostumisnopeudelle ja vertailla ennestään olemassa olevan funktion toimintaa todel-
liseen tilanteeseen. Aiemmin tässä työssä on esitelty funktioiden muodostaminen sekä
esitelty itse funktiot. Tässä luvussa tarkastellaan simulaatioiden toimintaa sekä vertail-
laan simulaatioiden tuottamia tuloksia käytettävissä olleeseen mittausdataan.
8.1 Simulointitulokset
Simulointitulokset on esitetty kuvissa 8.1 ja 8.2. Simulointitulosten esittely päätettiin
rajata koskemaan ainoastaan sisäilman kosteutta, sillä sisäilman kosteuden kuvaaja
tiivistää hyvin tutkimuksen kohteena olleen kuivausvaikutuksen, eikä olisi mielekäs-
tä esittää kuvaajia jokaisesta muuttujasta. Kuvaajissa on esitetty myymälän sisäilman
kosteus simulaatiossa ja todellisessa tilanteessa. Paremman luettavuuden saavuttami-
seksi tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan.
Kuvaajista huomataan, että kaikki simulointimallit antavat hieman erilaisia tuloksia,
mutta kaikkien antamat tulokset ovat uskottavia ja pysyttelevät suhteellisen lähellä mi-
tattuja arvoja sekä toisiaan. On mahdotonta sanoa mikä kuvaajista vastaa parhaiten
todellisuutta, sillä simulaatio käyttää ilmatieteenlaitoksen vertailuvuoden säätietoja,
kun taas käytetty mittausdata on kesältä 2017, joten ulkoilman lämpötila ja kosteus
eroavat toisistaan. Kuvaajissa esitetty mittaustuloksiin perustuva käyrä onkin esitetty
vain jotta saadaan käsitys todellisesta sisäilman kosteuden suuruusluokasta. Funktioi-
den keskinäisessä vertailussa huomataan, että funktiot antavat melko samoja tulok-
sia ja erot korostuvat kosteuspiikkien kohdalla. Funktio ( 7.7) heittelee selkeästi eniten
funktioiden ( 6.2) ja ( 6.3) antaessa tasaisempia ja melko yhtäläisiä arvoja. Funktioiden
( 6.2) ja ( 6.3) samankaltaisuus onkin odotettavissa, sillä ne on koottu käyttäen samo-












































































































































































































































































































































































Selkeästi suurimpana epätarkkuutta aiheuttavana tekijänä työssä oli kondenssin muo-
dostumisen mittauksen epävarmuus. Tutkimuksesta oltaisiin saatu huomattavasti tar-
kempi, mikäli kondenssiveden muodostumista oltaisiin päästy mittaamaan suoraan
kylmälaitteista. Todellisen kondenssin muodostumisen mittauksella oltaisiin lisäksi voi-
tu vertailla kondensaation muodostumisnopeuden vaikutusta myymälän sisäilman kos-
teuteen ja saada näin kuva myymälän sisäisistä kosteuskuormista. Kondensoituneen
veden mittaaminen suoraan kylmäkalusteista olisi kuitenkin vaatinut merkittävästi mo-
nimutkaisempaa mittausjärjestelmää, sillä kondensaatioveden keräämistä varten olisi
pitänyt kehittää oma järjestelmänsä, joka olisi saattanut vaatia kylmälaitteen modi-
ﬁoimista. Kondensaation muodotusmisnopeuden tarkkailusta tekee osaltaan vaikeaa
sekin, että kondensoituva vesi jäätyy lämmönsiirtimen pinnalle, jolloin reaaliaikainen
kondenssin muodostumisen seuraaminen onnistuisi käytännössä ainoastaan asenta-
malla vaaka lämmönsiirtimeen, joka olisi käytössä olevassa myymälässä hyvin vaike-
aa ellei peräti mahdotonta. Realistisemmin saavutettavissa oleva työn tarkkuutta pa-
ranta tekijä olisi ollut poistoilman kosteusmittauksen käyttö. Poistoilman kosteuden
avulla oltaisiin voitu tarkastella ilmankosteuden muutosta useamman pisteen välillä
ja näin ollen saada parempi käsitys ilmankosteuden todellisesta muutoksesta. Tiedol-
la kylmäkalusteiden reaaliaikaisesta tehonkulutuksesta oltaisiin saatu vertailukohtaa
kuivausvaikutuksen uskottavuuteen, sillä kylmäkalusteiden tehonkulutuksen kasvaes-
sa uusien tuotteiden täytön ulkopuolella myös kondensaationopeus mitä todennäköi-
simmin kasvaa. Myös luotettavat ulkoilmamittaukset olisivat helpottaneet simulointi-
tulosten vertailua todelliseen tilanteeseen.
8.3 Johtopäätökset
Työ osoittaa, että myymälän kylmäkalusteiden kuivausvaikutusta voidaan simuloida
uskottavasti ja että kylmäkalusteiden kondensaation muodostumisesta saadaan aina-
kin kohtalaisen tarkka kuva vertaamalla sisäänpuhallusilman kosteutta myymälän si-
säilman kosteuteen. Samalla työ kuitenkin osoittaa, että tarkan mallin luominen on
haastavaa ja että todellisessa tapauksessa esiintyvät muuttuvat tekijät kuten ihmis-
ten ja tuotteiden kosteuskuormat tuovat merkittäviä haasteita tarkan kosteussimuloin-
nin tekemiseen. Tarkan mallin luominen vaatisi laboratorio-olosuhteita, joissa voitai-
siin varmistua vallitsevista kosteusoloista ja tehdä tarkkoja mittauksia kondensaation
muodostusmisnopeudesta. Mahdollisen laboratoriossa kehitettävän mallin luomises-
sa pitäisi kuitenkin ottaa useita eri tekijöitä huomioon, jotta mallista vastaisi mahdolli-
simman hyvin todellista tilannetta. Tälläisiä huomioitavia seikkoja on esimerkiksi jat-
kuvasti vaihtuva tuotemäärä ja ovitettujen kalusteiden ovien availu. Toisaalta tätä työtä
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vastaavalla tavalla voitaisiin saada aikaan tarkempi tai ainakin paremmin todennetta-
vissa oleva malli huolehtimalla, että kaikki tarvittavat mittauspisteet olisivat käytettä-
vissä. Pelkästään ulkoilmamittausten ja poistoilmakanavasta tehtyjen mittausten avul-
la saavutettaisiin huomattavia etuja tähän työhön nähden. Parhaimpaan mahdolliseen
lopputulokseen todennäköisesti päästäisiin luomalla funktio laboratorio-olosuhteissa
ja testaamalla sitä todellisen myymälän tapauksessa, jonka jälkeen funktiota voitaisiin
muokata mikäli testijakson tulokset poikkeaisivat liikaa funktion antamasta tuloksesta.
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Liite 1 Mittauspisteet ja funktio, sisäänpuhallusilman absoluuttisen kosteuden perusteella muodostet
Kuva 3: Mittaustulokset ja niiden perusteella muodostettu kondensaation muodostumisnopeu-
den funktio. X-akselilla sisäänpuhallusilman absoluuttinen kosteus [gv/kgi] ja y-akselilla kon-
densaation muodotusmisnopeus [kgv/s]
